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Tab. 2.1.1.a Fabbisogni idropotabili di Piano

residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp

n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s

063001 ACERRA na 44.844 6.181.040 201,40 247,46 45.473 6.352.427 208,14 254,85 45.872 6.404.157 209,78 256,91 46.149 6.440.028 210,92 258,33

063002 AFRAGOLA na 59.825 8.624.600 275,07 342,58 60.664 8.744.019 278,85 347,31 61.197 8.819.835 281,26 350,32 61.566 8.872.408 282,92 352,40

061001 AILANO ce 1.468 204.613 7,13 8,40 1.466 233.550 8,47 9,74 1.451 231.919 8,42 9,68 1.425 229.100 8,33 9,57

061002 ALIFE ce 7.113 887.197 28,77 35,46 7.158 892.535 28,94 35,67 7.158 892.490 28,93 35,66 7.125 888.587 28,81 35,51

061003 ALVIGNANO ce 4.965 559.541 17,98 22,28 4.958 558.804 17,95 22,26 4.907 553.289 17,78 22,04 4.820 543.754 17,47 21,66

061004 ARIENZO ce 5.230 597.667 19,32 23,86 5.263 601.289 19,43 24,00 5.262 601.258 19,43 24,00 5.238 598.610 19,35 23,89

063005 ARZANO na 38.368 5.858.483 198,71 238,12 38.906 5.929.867 201,00 240,96 39.247 5.974.127 202,40 242,72 39.484 6.004.817 203,37 243,93

061005 AVERSA ce 56.604 8.599.901 280,50 344,55 57.397 8.979.177 296,37 361,38 57.901 9.050.911 298,65 364,23 58.251 9.100.653 300,22 366,20

063006 BACOLI na 26.613 3.805.545 124,66 156,05 26.987 3.856.769 126,19 159,59 27.223 3.887.469 127,17 160,81 27.388 3.908.757 127,84 161,65

061006 BAIA E LATINA ce 2.282 255.500 8,18 10,16 2.279 255.161 8,17 10,15 2.256 252.626 8,09 10,05 2.216 248.243 7,95 9,88

063007 BARANO D'ISCHIA na 8.634 1.105.402 33,15 50,69 8.688 1.111.881 33,35 50,95 8.688 1.111.826 33,35 50,95 8.648 1.107.090 33,20 50,76

061007 BELLONA ce 5.141 618.966 20,38 24,85 5.173 649.250 21,69 26,18 5.173 649.220 21,69 26,18 5.149 646.616 21,60 26,07

061008 CAIANELLO ce 1.761 204.110 6,58 8,10 1.758 204.928 6,57 8,09 1.740 202.972 6,50 8,02 1.709 199.590 6,40 7,88

061009 CAIAZZO ce 6.008 688.478 22,28 27,49 6.046 699.446 22,73 27,97 6.046 699.411 22,72 27,97 6.018 696.369 22,63 27,85

063011 CAIVANO na 36.441 5.402.621 181,15 218,64 36.952 5.517.820 185,47 223,50 37.277 5.559.858 186,80 225,17 37.502 5.589.007 187,73 226,32

061010 CALVI RISORTA ce 5.894 668.628 21,54 26,66 5.932 686.453 22,31 27,46 5.931 686.419 22,30 27,45 5.904 683.434 22,21 27,34

063012 CALVIZZANO na 12.107 1.482.089 47,58 59,02 12.184 1.491.180 47,86 59,37 12.183 1.491.103 47,86 59,37 12.127 1.484.461 47,65 59,10

061011 CAMIGLIANO ce 1.744 196.751 6,32 7,84 1.742 196.492 6,31 7,83 1.724 194.555 6,25 7,75 1.693 191.205 6,15 7,62

061012 CANCELLO Ed ARNONE ce 5.191 588.695 18,96 23,47 5.224 592.291 19,08 23,61 5.223 592.260 19,08 23,61 5.199 589.632 18,99 23,51

061013 CAPODRISE ce 7.556 930.968 29,60 37,38 7.604 939.639 29,78 37,82 7.604 939.592 29,78 37,82 7.569 935.446 29,65 37,65

061014 CAPRIATI A VOLTURNO ce 1.653 184.504 5,90 7,34 1.651 184.259 5,89 7,33 1.634 182.422 5,84 7,25 1.605 179.247 5,73 7,13

061015 CAPUA ce 19.154 2.693.173 88,16 108,34 19.275 2.785.629 92,11 112,58 19.274 2.785.496 92,10 112,57 19.186 2.774.019 91,74 112,12

063016 CARDITO na 20.057 2.489.858 80,57 99,43 20.184 2.504.908 81,04 100,02 20.183 2.504.782 81,04 100,02 20.090 2.493.779 80,69 99,58

061016 CARINARO ce 6.390 925.908 32,66 38,21 6.431 958.590 34,11 39,69 6.430 958.553 34,11 39,69 6.401 955.317 34,00 39,56

061017 CARINOLA ce 8.144 978.454 31,21 38,87 8.195 984.565 31,40 39,11 8.195 984.514 31,40 39,11 8.157 980.046 31,26 38,93

061018 CASAGIOVE ce 14.908 1.989.606 63,78 79,34 15.002 2.011.422 64,56 80,30 15.001 2.011.319 64,55 80,29 14.932 2.002.386 64,27 79,94

061019 CASAL DI PRINCIPE ce 19.461 2.332.413 74,31 92,61 19.585 2.347.016 74,77 93,19 19.584 2.346.893 74,77 93,18 19.494 2.336.217 74,43 92,76

061020 CASALUCE ce 9.623 1.086.950 34,95 43,31 9.684 1.112.881 36,06 44,46 9.683 1.112.825 36,05 44,46 9.639 1.107.952 35,90 44,27

063019 CASAMICCIOLA TERME na 7.396 1.173.790 28,31 75,67 7.442 1.179.340 28,48 75,89 7.442 1.179.293 28,48 75,88 7.408 1.175.236 28,35 75,72

063020 CASANDRINO na 13.332 1.915.012 65,59 78,13 13.416 1.925.016 65,91 78,52 13.415 1.924.932 65,90 78,52 13.354 1.917.618 65,67 78,23

061103 CASAPESENNA ce 6.504 718.287 22,87 28,51 6.545 722.792 23,01 28,69 6.545 722.754 23,01 28,69 6.514 719.461 22,90 28,56

061021 CASAPULLA ce 7.916 1.081.715 34,99 43,32 7.966 1.089.097 35,20 43,64 7.966 1.089.043 35,19 43,64 7.929 1.084.299 35,04 43,45

15° anno
cod. 
Istat

20° anno5° anno 10° anno

Comune Pr.

Tab. 2.1.1.a pagina 1 di 5



Tab. 2.1.1.a Fabbisogni idropotabili di Piano

residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp

n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s

15° anno
cod. 
Istat

20° anno5° anno 10° anno

Comune Pr.

063021 CASAVATORE na 20.013 2.861.589 94,66 115,21 20.139 2.877.992 95,18 115,86 20.138 2.877.854 95,17 115,86 20.046 2.865.862 94,79 115,38

061022 CASERTA ce 75.754 12.420.669 400,37 496,56 76.816 12.584.295 405,66 502,95 77.491 12.690.145 409,02 507,14 77.959 12.763.543 411,35 510,05

063023 CASORIA na 78.320 11.748.646 380,83 469,50 79.418 11.908.676 385,87 475,78 80.115 12.007.931 389,02 479,71 80.599 12.076.755 391,20 482,44

061023 CASTEL CAMPAGNANO ce 1.631 180.511 5,75 7,17 1.629 180.269 5,74 7,16 1.612 178.458 5,69 7,09 1.584 175.325 5,59 6,96

061024 CASTEL DI SASSO ce 1.198 132.020 4,20 5,24 1.196 131.842 4,19 5,23 1.184 130.512 4,15 5,18 1.163 128.211 4,08 5,09

061026 CASTEL MORRONE ce 3.996 444.552 14,20 17,67 3.990 443.959 14,18 17,64 3.950 439.520 14,04 17,47 3.880 431.845 13,80 17,16

061027 CASTEL VOLTURNO ce 18.774 2.812.960 78,75 282,53 18.893 2.855.617 79,24 287,25 18.892 2.855.487 79,24 287,25 18.805 2.844.237 78,88 286,80

061025 CASTELLO DEL MATESE ce 1.479 162.842 5,18 6,46 1.477 162.622 5,17 6,45 1.462 160.979 5,12 6,39 1.436 158.138 5,03 6,27

061102 CELLOLE ce 7.185 920.550 26,78 83,52 7.231 950.207 27,99 82,94 7.230 950.165 27,99 82,94 7.197 946.526 27,87 82,80

061028 CERVINO ce 5.047 570.070 18,27 22,65 5.079 574.644 18,38 22,79 5.078 574.615 18,38 22,79 5.055 572.059 18,30 22,69

061029 CESA ce 7.506 834.209 26,63 33,15 7.554 839.408 26,80 33,35 7.554 839.365 26,79 33,35 7.519 835.563 26,67 33,20

061030 CIORLANO ce 524 63.714 2,11 2,57 524 63.636 2,11 2,56 518 63.053 2,09 2,54 509 62.046 2,06 2,50

061031 CONCA DELLA CAMPANIA ce 1.394 198.068 6,94 8,15 1.392 231.254 8,48 9,69 1.378 229.706 8,43 9,63 1.353 227.030 8,35 9,52

063030 CRISPANO na 12.152 1.544.911 50,50 61,92 12.228 1.554.030 50,79 62,29 12.228 1.553.953 50,78 62,28 12.172 1.547.287 50,57 62,02

061032 CURTI ce 7.044 853.082 27,31 33,93 7.088 858.368 27,47 34,14 7.088 858.324 27,47 34,14 7.056 854.459 27,35 33,98

061033 DRAGONI ce 2.114 242.344 7,83 9,66 2.111 242.333 7,82 9,65 2.090 239.985 7,74 9,56 2.052 235.925 7,61 9,39

061101 FALCIANO DEL MASSICO ce 3.839 423.828 13,49 16,82 3.833 423.258 13,47 16,80 3.794 418.994 13,34 16,63 3.727 411.621 13,10 16,34

061034 FONTEGRECA ce 858 95.377 3,04 3,79 857 95.250 3,04 3,78 848 94.296 3,01 3,75 833 92.648 2,96 3,68

063031 FORIO na 14.631 2.341.861 60,99 136,38 14.723 2.353.853 61,37 136,85 14.722 2.353.752 61,37 136,85 14.655 2.344.985 61,09 136,50

061035 FORMICOLA ce 1.471 166.080 5,34 6,62 1.469 170.357 5,54 6,82 1.454 168.724 5,49 6,75 1.428 165.898 5,40 6,64

061036 FRANCOLISE ce 4.860 606.075 20,30 24,52 4.853 633.097 21,56 25,77 4.804 627.698 21,39 25,56 4.719 618.364 21,09 25,19

063032 FRATTAMAGGIORE na 32.556 4.404.789 142,29 175,79 33.012 4.477.301 144,76 178,74 33.302 4.514.856 145,95 180,23 33.503 4.540.898 146,78 181,26

063033 FRATTAMINORE na 15.171 1.908.840 62,12 76,39 15.267 1.920.224 62,48 76,84 15.266 1.920.128 62,48 76,84 15.196 1.911.806 62,22 76,51

061037 FRIGNANO ce 8.562 953.093 30,45 37,88 8.616 959.024 30,64 38,12 8.616 958.974 30,64 38,11 8.576 954.638 30,50 37,94

061038 GALLO MATESE ce 764 84.578 2,69 3,36 763 84.465 2,69 3,35 756 83.615 2,66 3,32 742 82.147 2,62 3,26

061039 GALLUCCIO ce 2.390 264.660 8,44 10,51 2.387 264.305 8,42 10,50 2.362 261.651 8,34 10,39 2.320 257.061 8,19 10,21

061040 GIANO VETUSTO ce 654 71.791 2,28 2,85 653 71.694 2,28 2,84 647 70.967 2,25 2,81 635 69.711 2,21 2,76

061041 GIOIA SANNITICA ce 3.706 440.021 14,45 17,67 3.701 458.095 15,30 18,51 3.664 453.978 15,17 18,35 3.599 446.860 14,94 18,06

063034 GIUGLIANO IN CAMPANIA na 92.178 13.555.776 429,88 555,96 93.471 13.795.250 436,43 576,13 94.291 13.912.067 440,13 580,76 94.860 13.993.070 442,70 583,97

061042 GRAZZANISE ce 6.867 825.403 26,33 32,79 6.910 830.556 26,50 32,99 6.910 830.512 26,49 32,99 6.878 826.746 26,37 32,84

061043 GRICIGNANO DI AVERSA ce 8.961 1.025.082 33,15 40,92 9.017 1.056.976 34,53 42,36 9.017 1.056.924 34,53 42,36 8.975 1.052.386 34,39 42,18

061043 GRICIGNANO (U.S. NAVY)* ce 6.250 684.375 21,70 27,13 7.500 821.250 26,04 32,55 8.750 958.125 30,38 37,98 10.000 1.095.000 34,72 43,40
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063036 GRUMO NEVANO na 19.007 2.806.379 94,00 113,52 19.127 2.821.958 94,49 114,14 19.126 2.821.827 94,49 114,14 19.038 2.810.437 94,13 113,69

063037 ISCHIA na 18.265 3.203.606 83,76 185,65 18.380 3.220.053 84,28 186,30 18.379 3.219.914 84,28 186,29 18.295 3.207.890 83,89 185,82

063038 LACCO AMENO na 4.250 688.851 16,15 45,75 4.244 688.168 16,13 45,72 4.201 683.053 15,96 45,52 4.126 674.211 15,68 45,17

061044 LETINO ce 786 87.723 2,76 3,44 785 88.469 2,75 3,43 777 87.595 2,72 3,40 764 86.085 2,68 3,34

061045 LIBERI ce 1.225 140.000 4,51 5,57 1.224 144.187 4,69 5,76 1.211 142.826 4,65 5,70 1.190 140.472 4,58 5,61

061046 LUSCIANO ce 13.210 1.624.824 52,34 64,80 13.293 1.646.487 53,19 65,75 13.293 1.646.403 53,19 65,74 13.232 1.639.157 52,96 65,46

061047 MACERATA CAMPANIA ce 10.191 1.126.887 35,89 44,74 10.255 1.133.946 36,12 45,02 10.254 1.133.887 36,12 45,02 10.207 1.128.726 35,95 44,81

061048 MADDALONI ce 37.567 5.590.411 180,81 223,20 38.094 5.665.401 183,19 226,18 38.428 5.713.010 184,70 228,06 38.660 5.746.023 185,75 229,37

063041 MARANO DI NAPOLI na 49.619 6.539.140 208,48 259,75 50.315 6.628.901 211,34 263,26 50.756 6.686.140 213,16 265,53 51.063 6.725.830 214,42 267,10

061049 MARCIANISE ce 40.277 6.679.171 225,59 271,04 40.842 6.828.540 231,33 277,42 41.201 6.879.584 232,95 279,44 41.449 6.914.978 234,07 280,85

061050 MARZANO APPIO ce 3.118 363.875 11,87 14,57 3.114 382.678 12,74 15,45 3.082 379.214 12,63 15,31 3.028 373.224 12,44 15,07

063045 MELITO DI NAPOLI na 34.490 4.725.195 153,35 188,91 34.974 4.789.793 155,34 191,42 35.281 4.829.580 156,60 193,00 35.494 4.857.169 157,47 194,09

061051 MIGNANO MONTE LUNGO ce 3.320 403.768 13,39 16,27 3.315 403.276 13,37 16,25 3.282 399.588 13,26 16,11 3.223 393.212 13,06 15,85

061052 MONDRAGONE ce 24.267 3.284.726 102,25 172,81 24.608 3.333.577 103,65 174,51 24.824 3.361.571 104,54 175,62 24.974 3.380.983 105,16 176,39

063047 MONTE DI PROCIDA na 12.922 1.549.282 49,37 61,52 13.003 1.558.978 49,67 61,90 13.003 1.558.897 49,67 61,90 12.943 1.551.808 49,45 61,62

063048 MUGNANO DI NAPOLI na 30.374 4.140.993 134,24 165,48 30.800 4.196.513 135,99 167,67 31.070 4.231.551 137,10 169,06 31.258 4.255.847 137,87 170,02

063049 NAPOLI na 996.142 169.752.270 5447,19 6766,02 994.793 174.402.813 5670,98 6988,06 984.687 172.742.993 5618,35 6922,27 967.214 169.873.031 5527,35 6808,51

061053 ORTA DI ATELLA ce 13.168 1.626.149 52,50 64,88 13.251 1.664.928 54,15 66,61 13.251 1.664.845 54,15 66,61 13.190 1.657.621 53,92 66,32

061054 PARETE ce 10.393 1.150.254 36,65 45,67 10.458 1.157.452 36,88 45,96 10.458 1.157.392 36,88 45,96 10.410 1.152.129 36,71 45,75

061055 PASTORANO ce 2.459 319.436 10,86 13,00 2.455 356.318 12,57 14,71 2.431 353.586 12,49 14,60 2.387 348.864 12,34 14,41

061056 PIANA DI MONTEVERNA ce 2.531 306.146 10,13 12,33 2.527 305.771 10,12 12,31 2.501 302.960 10,03 12,20 2.457 298.099 9,88 12,01

061057 PIEDIMONTE MATESE ce 11.534 1.559.744 50,39 62,24 11.607 1.569.586 50,69 62,61 11.606 1.569.507 50,69 62,61 11.553 1.562.595 50,47 62,33

061058 PIETRAMELARA ce 4.465 516.572 16,78 20,66 4.459 515.909 16,76 20,63 4.414 510.949 16,61 20,44 4.335 502.373 16,33 20,10

061059 PIETRAVAIRANO ce 3.025 347.110 11,24 13,86 3.020 346.662 11,22 13,85 2.990 343.302 11,12 13,71 2.937 337.493 10,93 13,48

061060 PIGNATARO MAGGIORE ce 6.515 1.065.016 38,03 44,16 6.556 1.144.398 41,64 47,80 6.556 1.144.357 41,64 47,80 6.526 1.140.783 41,52 47,66

061061 PONTELATONE ce 1.888 210.539 6,73 8,37 1.885 210.259 6,72 8,36 1.866 208.162 6,66 8,28 1.833 204.537 6,54 8,13

061062 PORTICO DI CASERTA ce 6.770 764.842 24,60 30,47 6.812 778.393 25,16 31,07 6.812 778.353 25,15 31,07 6.781 774.925 25,05 30,93

063060 POZZUOLI na 79.545 11.829.474 375,76 488,42 80.661 12.016.230 380,79 505,50 81.369 12.117.038 383,99 509,49 81.860 12.186.940 386,20 512,26

061063 PRATA SANNITA ce 1.703 193.268 6,23 7,71 1.700 193.015 6,22 7,70 1.683 191.124 6,16 7,62 1.653 187.854 6,06 7,49

061064 PRATELLA ce 1.700 200.666 6,57 8,05 1.698 200.414 6,57 8,04 1.680 198.525 6,51 7,97 1.651 195.260 6,40 7,84

061065 PRESENZANO ce 1.750 199.620 6,45 7,97 1.747 201.801 6,55 8,07 1.729 199.857 6,49 7,99 1.699 196.497 6,38 7,86

063061 PROCIDA na 10.706 1.320.132 40,67 56,61 10.773 1.328.166 40,92 56,93 10.773 1.328.098 40,92 56,93 10.723 1.322.225 40,73 56,69
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063062 QUALIANO na 24.782 3.325.891 106,90 133,18 25.129 3.378.626 108,63 135,66 25.350 3.407.214 109,54 136,79 25.503 3.427.037 110,17 137,58

063063 QUARTO na 35.788 4.704.296 150,15 186,91 36.290 4.769.323 152,21 189,49 36.609 4.810.608 153,52 191,13 36.830 4.839.235 154,43 192,26

061066 RAVISCANINA ce 1.355 150.119 4,79 5,96 1.353 149.918 4,78 5,95 1.339 148.413 4,73 5,89 1.316 145.810 4,65 5,79

061067 RECALE ce 7.188 810.004 26,02 32,26 7.233 814.983 26,18 32,46 7.233 814.941 26,18 32,45 7.200 811.301 26,06 32,31

061068 RIARDO ce 2.517 332.635 11,38 13,56 2.513 332.262 11,37 13,55 2.488 329.466 11,28 13,44 2.444 324.632 11,13 13,25

061069 ROCCA D'EVANDRO ce 3.728 426.090 13,77 17,01 3.723 425.538 13,75 16,99 3.685 421.396 13,62 16,82 3.620 414.235 13,40 16,54

061070 ROCCAMONFINA ce 3.819 444.342 14,39 17,70 3.814 445.221 14,37 17,68 3.775 440.978 14,24 17,51 3.708 433.643 14,00 17,22

061071 ROCCAROMANA ce 1.035 113.841 3,62 4,52 1.033 113.688 3,61 4,51 1.023 112.538 3,58 4,46 1.005 110.551 3,51 4,39

061072 ROCCHETTA E CROCE ce 524 62.933 2,05 2,50 524 63.351 2,04 2,50 518 62.769 2,03 2,48 509 61.762 1,99 2,44

061073 RUVIANO ce 1.921 216.615 6,96 8,63 1.918 216.330 6,95 8,62 1.899 214.196 6,88 8,53 1.865 210.507 6,77 8,39

061074 SAN CIPRIANO D'AVERSA ce 12.589 1.514.954 48,35 60,19 12.669 1.529.153 48,87 60,79 12.668 1.529.074 48,87 60,78 12.610 1.522.168 48,65 60,51

061075 SAN FELICE A CANCELLO ce 16.802 2.048.475 65,76 81,56 16.909 2.061.083 66,16 82,06 16.908 2.060.977 66,16 82,06 16.830 2.051.759 65,87 81,69

061076 SAN GREGORIO MATESE ce 1.060 117.665 3,72 4,64 1.058 118.112 3,71 4,63 1.048 116.935 3,68 4,59 1.029 114.899 3,61 4,51

061077 SAN MARCELLINO ce 11.783 1.419.660 45,34 56,42 11.858 1.428.502 45,62 56,77 11.857 1.428.428 45,61 56,76 11.803 1.421.964 45,41 56,51

061104 SAN MARCO EVANGELISTA ce 5.894 883.713 31,11 36,84 5.932 899.245 31,65 37,60 5.931 899.211 31,64 37,60 5.904 896.226 31,55 37,48

061078 SAN NICOLA LA STRADA ce 18.847 2.612.819 84,59 105,13 18.966 2.645.860 85,65 106,70 18.965 2.645.730 85,65 106,69 18.878 2.634.437 85,29 106,25

061079 SAN PIETRO INFINE ce 1.027 115.210 3,69 4,59 1.025 115.057 3,69 4,58 1.015 113.917 3,65 4,53 997 111.945 3,59 4,46

061080 SAN POTITO SANNITICO ce 1.904 210.077 6,68 8,34 1.902 209.794 6,68 8,33 1.882 207.679 6,61 8,24 1.849 204.022 6,49 8,10

061081 SAN PRISCO ce 10.074 1.214.475 38,79 48,27 10.138 1.222.035 39,03 48,57 10.137 1.221.971 39,03 48,56 10.091 1.216.445 38,86 48,35

061085 SAN TAMMARO ce 4.413 497.705 15,99 19,82 4.407 497.051 15,97 19,80 4.362 492.149 15,82 19,60 4.284 483.674 15,55 19,27

061082 SANTA MARIA A VICO ce 13.512 1.838.529 59,53 73,41 13.597 1.850.510 59,88 73,85 13.596 1.850.417 59,88 73,84 13.534 1.842.320 59,62 73,52

061083 SANTA MARIA CAPUA VETERE ce 30.441 4.798.747 158,86 193,37 30.867 4.860.202 160,79 195,82 31.139 4.898.779 162,01 197,35 31.326 4.925.530 162,86 198,41

061084 SANTA MARIA LA FOSSA ce 2.652 297.042 9,52 11,82 2.648 296.648 9,50 11,80 2.621 293.702 9,41 11,69 2.575 288.609 9,25 11,48

061086 SANT'ANGELO D'ALIFE ce 2.412 269.877 8,64 10,74 2.409 269.520 8,63 10,72 2.384 266.840 8,55 10,62 2.342 262.208 8,40 10,43

063073 SANT'ANTIMO na 32.008 4.312.319 139,15 172,03 32.457 4.370.478 140,99 174,33 32.742 4.407.402 142,16 175,79 32.940 4.433.005 142,97 176,81

061087 SANT'ARPINO ce 13.478 1.720.152 56,31 68,99 13.564 1.730.266 56,64 69,39 13.563 1.730.181 56,63 69,39 13.501 1.722.787 56,40 69,09

063078 SERRARA FONTANA na 3.069 444.312 11,70 25,46 3.065 443.819 11,68 25,44 3.033 440.127 11,56 25,29 2.980 433.741 11,36 25,04

061088 SESSA AURUNCA ce 23.089 3.388.249 102,02 254,86 23.413 3.452.915 103,35 261,35 23.618 3.479.549 104,20 262,40 23.761 3.498.018 104,78 263,13

061089 SPARANISE ce 7.479 867.751 28,23 34,72 7.526 872.931 28,39 34,93 7.526 872.888 28,39 34,92 7.491 869.100 28,27 34,77

061090 SUCCIVO ce 6.894 769.628 24,62 30,60 6.938 774.404 24,77 30,79 6.938 774.364 24,77 30,79 6.906 770.872 24,66 30,65

061091 TEANO ce 13.099 1.733.870 55,51 68,97 13.182 1.744.606 55,85 69,39 13.181 1.744.516 55,85 69,39 13.121 1.736.667 55,60 69,08

061092 TEVEROLA ce 9.769 1.442.293 49,87 59,06 9.831 1.526.686 53,67 62,91 9.831 1.526.624 53,67 62,91 9.786 1.521.265 53,50 62,70
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Tab. 2.1.1.a Fabbisogni idropotabili di Piano

residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp residenti V Qm Qp

n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s n. mc/a l/s l/s

15° anno
cod. 
Istat

20° anno5° anno 10° anno

Comune Pr.

061093 TORA E PICCILLI ce 1.071 118.294 3,77 4,70 1.069 118.136 3,76 4,69 1.058 116.946 3,72 4,64 1.040 114.890 3,66 4,56

061094 TRENTOLA DUCENTA ce 14.221 1.714.062 54,75 68,12 14.311 1.724.733 55,09 68,54 14.310 1.724.643 55,08 68,54 14.244 1.716.842 54,84 68,23

061095 VAIRANO PATENORA ce 6.141 742.815 23,76 29,54 6.180 747.423 23,91 29,72 6.179 747.384 23,91 29,72 6.151 744.015 23,80 29,59

061096 VALLE AGRICOLA ce 1.115 122.604 3,90 4,86 1.113 122.439 3,89 4,86 1.102 121.201 3,85 4,81 1.083 119.059 3,78 4,72

061097 VALLE DI MADDALONI ce 2.564 283.872 9,05 11,27 2.560 283.492 9,04 11,26 2.534 280.644 8,95 11,14 2.489 275.720 8,79 10,95

061098 VILLA DI BRIANO ce 5.700 632.779 20,19 25,14 5.737 636.727 20,32 25,30 5.736 636.694 20,31 25,29 5.710 633.807 20,22 25,18

061099 VILLA LITERNO ce 10.429 1.252.194 39,85 49,78 10.495 1.260.544 40,10 50,13 10.494 1.260.478 40,10 50,12 10.446 1.254.757 39,92 49,90

063087 VILLARICCA na 26.435 3.489.654 111,28 138,62 26.806 3.539.294 112,80 140,54 27.041 3.569.789 113,77 141,75 27.205 3.590.935 114,44 142,58

061100 VITULAZIO ce 5.473 731.537 24,28 29,61 5.508 773.701 26,14 31,56 5.508 773.666 26,14 31,55 5.482 770.663 26,04 31,44

Totale 2.775.453 415.380.995 13328,14 17172,51 2.793.476 423.930.241 13687,67 17583,73 2.792.431 423.514.549 13674,49 17567,25 2.777.455 421.060.375 13596,67 17469,97

Dotazione media (l/ab/g) 410 416 416 415

102.834.783 3260,87 3260,87 102.834.783 3260,87 3260,87 102.834.783 3260,87 3260,87 102.834.783 3260,87 3260,87

Fabbisogno totale 2.775.453 518.215.778 16589,01 20433,38 2.793.476 526.765.023 16948,54 20844,60 2.792.431 526.349.332 16935,36 20828,12 2.777.455 523.895.157 16857,54 20730,84

V= fabbisogno idropotabile totale annuo  (residenti + industriale interno + presenze turistiche)

Qm= portata media  ( Qm res + Qm industiale interno)

Qp = portata di punta - portata media nel giorno di massimo consumo = (1,25*Qm res + Qm industiale interno + Qfluttuanti turist. giornaliero max)

* Insediamento U.S. NAVY di Gricignano di Aversa: la "popolazione" è stata stimata in base all'attuale consistenza (circa 5.000 unità) con previsione di crescita fino a 10.000 unità nel 2020.

Fabbisogno da trasferire all'esterno 
ATO (verso ATO1 e ATO 3)
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Tabella 2.1.2.2.a  Stima dei fabbisogni idropotabili per l'industria. Dati espressi in l/sec

Addetti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Acerra 18,54 20,92 23,30 25,68 28,06 30,43 27,33 24,23 21,12 18,02 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91

Afragola 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 6,44 5,71 4,98 4,25 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

Ailano 0,97 1,74 2,51 3,29 4,06 4,83 4,34 3,84 3,35 2,86 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

Alife 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,58 2,28 1,99 1,70 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

Alvignano 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,95 0,84 0,73 0,62 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Arienzo 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,49 1,32 1,15 0,98 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Arzano 58,55 58,60 58,64 58,69 58,73 58,77 52,78 46,78 40,79 34,79 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80

Aversa 18,15 25,17 32,19 39,22 46,24 53,26 47,83 42,40 36,97 31,53 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

Bacoli 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 19,64 17,41 15,18 12,95 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

Baia e Latina 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,33 0,29 0,26 0,22 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Barano d'Ischia 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,86 0,76 0,67 0,57 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Bellona 1,92 2,60 3,28 3,96 4,64 5,32 4,78 4,23 3,69 3,15 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61

Caianello 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,59 0,53 0,46 0,39 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Caiazzo 1,57 1,75 1,93 2,11 2,29 2,47 2,22 1,97 1,72 1,46 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

Caivano 41,70 42,97 44,24 45,51 46,78 48,06 43,15 38,25 33,35 28,45 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55

Calvi Risorta 0,63 0,99 1,35 1,72 2,08 2,44 2,19 1,94 1,70 1,45 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Calvizzano 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,61 2,31 2,02 1,72 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Camigliano 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,34 0,30 0,27 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Cancello ed Arnone 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,21 1,07 0,93 0,79 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Capodrise 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,51 1,34 1,16 0,99 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Capriati a Volturno 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Capua 8,59 10,56 12,53 14,50 16,47 18,44 16,56 14,68 12,80 10,92 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04

Cardito 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 6,57 5,82 5,08 4,33 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Carinaro 13,09 13,84 14,59 15,33 16,08 16,83 15,11 13,39 11,68 9,96 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Carinola 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,74 0,65 0,57 0,49 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Casagiove 3,04 3,27 3,49 3,72 3,94 4,17 3,74 3,32 2,89 2,47 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04

Casal di Principe 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,41 1,25 1,09 0,93 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Casaluce 0,93 1,44 1,95 2,45 2,96 3,47 3,12 2,77 2,41 2,06 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Casamicciola Terme 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,62 0,55 0,48 0,41 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Casandrino 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 19,81 17,56 15,31 13,06 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81

Casapesenna 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Casapulla 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,16 2,80 2,44 2,08 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

Casavatore 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 15,94 14,13 12,32 10,51 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70

Caserta 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37 29,96 26,56 23,16 19,75 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35

Casoria 38,90 38,94 38,99 39,03 39,08 39,12 35,13 31,14 27,15 23,16 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17

Castel Campagnano 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Castel di Sasso 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Castel Morrone 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,42 0,37 0,32 0,27 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
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Tabella 2.1.2.2.a  Stima dei fabbisogni idropotabili per l'industria. Dati espressi in l/sec

Addetti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Castel Volturno 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,07 1,83 1,60 1,36 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Castello del Matese 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Cellole 1,11 1,71 2,31 2,92 3,52 4,12 3,70 3,28 2,86 2,44 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

Cervino 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 0,96 0,85 0,74 0,63 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Cesa 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,73 0,64 0,56 0,48 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Ciorlano 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Conca della Campania 0,80 1,68 2,57 3,45 4,33 5,22 4,68 4,15 3,62 3,09 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

Crispano 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,14 5,44 4,75 4,05 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35

Curti 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,04 0,92 0,80 0,69 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Dragoni 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,62 0,55 0,48 0,41 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Falciano del Massico 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Fontegreca 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Forio 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,12 1,00 0,87 0,74 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

Formicola 0,03 0,15 0,27 0,39 0,51 0,63 0,57 0,50 0,44 0,37 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Francolise 3,06 3,79 4,52 5,26 5,99 6,73 6,04 5,35 4,67 3,98 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Frattamaggiore 11,33 11,67 12,01 12,35 12,69 13,03 11,70 10,37 9,04 7,71 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38

Frattaminore 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 6,49 5,75 5,01 4,28 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54

Frignano 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,93 0,82 0,71 0,61 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Gallo Matese 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Galluccio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Giano Vetusto 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Gioia Sannitica 1,03 1,52 2,02 2,51 3,00 3,49 3,14 2,78 2,42 2,07 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

Giugliano in Campania 18,69 19,10 19,51 19,92 20,32 20,73 18,62 16,50 14,39 12,27 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

Grazzanise 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,64 0,57 0,50 0,42 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Gricignano di Aversa 1,20 1,88 2,56 3,24 3,92 4,60 4,13 3,66 3,19 2,72 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Gricignano di Aversa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grumo Nevano 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 20,40 18,09 15,77 13,45 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13

Ischia 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,68 1,49 1,30 1,11 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Lacco Ameno 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Letino 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Liberi 0,09 0,20 0,31 0,42 0,53 0,64 0,57 0,51 0,44 0,38 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Lusciano 3,02 3,33 3,63 3,94 4,24 4,55 4,09 3,62 3,16 2,69 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

Macerata Campania 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,65 0,58 0,51 0,43 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Maddaloni 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 14,42 12,78 11,14 9,50 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87

Marano di Napoli 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 5,91 5,24 4,57 3,90 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

Marcianise 57,99 59,81 61,64 63,46 65,28 67,11 60,26 53,42 46,57 39,73 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88

Marzano Appio 0,21 0,72 1,23 1,74 2,25 2,76 2,48 2,19 1,91 1,63 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

Melito di Napoli 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 14,93 13,23 11,53 9,84 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14

Mignano Monte Lungo 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,39 2,12 1,85 1,58 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
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Tabella 2.1.2.2.a  Stima dei fabbisogni idropotabili per l'industria. Dati espressi in l/sec

Addetti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mondragone 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,26 2,89 2,52 2,15 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

Monte di Procida 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 0,98 0,87 0,76 0,64 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Mugnano di Napoli 13,48 13,48 13,48 13,48 13,48 13,48 12,11 10,73 9,36 7,98 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61

Napoli 531,5 499,2 466,9 434,6 402,2 369,9 364,5 359,1 353,7 348,3 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8

Orta di Atella 2,33 3,09 3,86 4,62 5,38 6,15 5,52 4,89 4,27 3,64 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

Parete 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,73 0,64 0,56 0,48 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Pastorano 0,86 1,84 2,83 3,81 4,80 5,78 5,19 4,60 4,01 3,42 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

Piana di Monte Verna 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,73 1,53 1,33 1,14 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

Piedimonte Matese 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 3,85 3,41 2,97 2,54 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Pietramelara 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,64 1,46 1,27 1,08 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Pietravairano 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,95 0,84 0,73 0,62 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Pignataro Maggiore 14,40 16,37 18,34 20,31 22,28 24,25 21,78 19,30 16,83 14,36 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88

Pontelatone 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Portico di Caserta 0,97 1,21 1,44 1,68 1,91 2,14 1,93 1,71 1,49 1,27 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Pozzuoli 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 21,42 18,99 16,55 14,12 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69

Prata Sannita 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,41 0,36 0,31 0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Pratella 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,86 0,76 0,67 0,57 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Presenzano 0,37 0,43 0,50 0,56 0,63 0,69 0,62 0,55 0,48 0,41 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Procida 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,51 0,45 0,39 0,34 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Qualiano 6,81 6,98 7,16 7,34 7,51 7,69 6,90 6,12 5,34 4,55 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77

Quarto 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 3,98 3,53 3,08 2,62 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

Raviscanina 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Recale 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,36 1,21 1,05 0,90 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Riardo 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,39 3,00 2,62 2,23 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Rocca d'Evandro 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,06 0,94 0,82 0,70 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Roccamonfina 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,44 1,28 1,12 0,95 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Roccaromana 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Rocchetta e Croce 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Ruviano 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

San Cipriano d'Aversa 1,11 1,24 1,36 1,49 1,61 1,74 1,56 1,38 1,21 1,03 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

San Felice a Cancello 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,28 2,91 2,54 2,17 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79

San Gregorio Matese 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

San Marcellino 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,30 1,15 1,00 0,86 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

San Marco Evangelista 14,63 14,86 15,09 15,32 15,55 15,78 14,17 12,56 10,95 9,34 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

San Nicola la Strada 9,41 9,74 10,06 10,39 10,71 11,04 9,91 8,79 7,66 6,54 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41

San Pietro Infine 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

San Potito Sannitico 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

San Prisco 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,15 1,02 0,89 0,76 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

San Tammaro 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,86 0,76 0,67 0,57 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
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Tabella 2.1.2.2.a  Stima dei fabbisogni idropotabili per l'industria. Dati espressi in l/sec

Addetti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Santa Maria a Vico 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,14 4,56 3,98 3,39 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81

Santa Maria Capua Vetere 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 27,52 24,40 21,27 18,14 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02

Santa Maria la Fossa 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,35 0,31 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Sant'Angelo d'Alife 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,34 0,30 0,27 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Sant'Antimo 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 9,79 8,68 7,57 6,45 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34

Sant'Arpino 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 7,20 6,38 5,57 4,75 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Serrara Fontana 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Sessa Aurunca 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 9,18 8,14 7,09 6,05 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01

Sparanise 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 2,90 2,57 2,24 1,91 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

Succivo 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,87 0,77 0,67 0,58 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Teano 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,17 1,93 1,68 1,43 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Teverola 13,65 15,68 17,72 19,76 21,80 23,84 21,41 18,98 16,54 14,11 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68

Tora e Piccilli 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Trentola-Ducenta 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,61 1,43 1,25 1,06 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Vairano Patenora 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85 0,76 0,66 0,56 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Valle Agricola 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Valle di Maddaloni 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,17 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Villa di Briano 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,51 0,45 0,39 0,34 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Villa Literno 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,80 0,71 0,62 0,53 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Villaricca 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,41 3,02 2,63 2,25 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Vitulazio 2,81 3,80 4,78 5,77 6,75 7,74 6,95 6,16 5,37 4,58 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79

Totale  1.284 1.283 1.281 1.280 1.279 1.278 1.180 1.082 984 886 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788
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4.f Efficienza del sistema fognario. 

L’inefficienza del servizio di fognatura verrà affrontata attraverso interventi di 

riordino e rifunzionalizzazione. 

Anche in questo caso, al pari di quanto previsto per le reti di acquedotto, si 

procederà ad una fase preliminare di diagnostica tesa ad accertare, da un 

lato, l’effettivo stato di conservazione delle opere ed il relativo grado di 

funzionalità, dall’altro le criticità del sistema in termini di: insufficienza rispetto 

alle portate meteoriche da convogliare (la quasi totalità dei sistemi fognari 

esistenti è di tipo misto); funzionalità dei sistemi di partizione delle portate 

(scaricatori di piena). 

Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza  in termini di protezione 

ambientale; pertanto, obbiettivo prioritario del piano è costituito dalla 

razionalizzazione dei manufatti di scarico delle portate eccedenti la “prima 

pioggia” che dovranno essere dimensionati in modo da garantire il 

convogliamento agli impianti di depurazione delle portate maggiormente 

inquinate, evitando però la sottrazione di eccessive portate al reticolo 

idrografico superficiale durante gli eventi piovosi. Un ulteriore elemento di 

verifica è costituito dalla compatibilità idraulica tra le quote degli attuali 

manufatti di scarico ed il livello dei corpi idrici ricettori, al fine di garantire il 

regolare deflusso degli scarichi nelle differenti condizioni di portata. 

Un altro obbiettivo della fase di diagnostica sarà quello di identificare le 

attuali interferenze tra il reticolo idrografico e le reti fognarie cittadine. In 

particolare, l’attività dovrà consentire di programmare, laddove possibile, 

interventi atti ad evitare che le acque di ruscellamento non contaminate, 

provenienti da superfici non urbanizzate, si immettano nelle fognature 

urbane provocandone il collasso funzionale durante gli eventi piovosi 

(l’attuazione degli interventi appartenenti a questa categoria dovrà essere 

concordata con l’Autorità di Bacino competente).  

A valle dell’attività di diagnostica sarà redatto un programma articolato per 

gradi di priorità, che pianificherà gli interventi puntuali urgenti e le sostituzioni 

programmate per gli anni di durata del Piano. 

Anche alla luce di quanto definito nel par. 4.3, si ritiene di raggiungere 

l’obiettivo sostituendo il 18% della rete fognaria esistente. 
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4.g Manutenzione straordinaria. E’ stato previsto di destinare una idonea risorsa 

economica per la effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il 

cui fine è quello di mantenere gli standard qualitativi raggiunti con le 

realizzazioni degli interventi di completamento, potenziamento ed 

adeguamento qualitativo facenti capo agli obiettivi specifici e riguardanti 

l’intero ciclo del servizio idrico integrato. 

La individuazione di questa risorsa è stata effettuata in termini di percentuale 

del valore “a nuovo” delle opere. La definizione di questa percentuale, 

funzione della tipologia dell’opera e del suo stato di conservazione, sarà 

trattata nel successivo par. 4.3. 

 

Nella tabella 4.2.a si riporta il prospetto riepilogativo delle criticità individuate e degli 

obiettivi fissati, unitamente agli indicatori di risultato. 



Tab. 4.2.a Prospetto riepilogativo delle criticità e degli obiettivi del Piano d'Ambito

CRITICITA' OBIETTIVO

 Descrizione Indicatore val attuale Generale Azione specifica val atteso

 1.a copertura del servizio fognario 88%
completam copertura del 

servizio fognario
99%  (*)

(*) % riferita agli abitanti serviti da acquedotto

 1.b copertura  servizio depurativo 81%
completam copertura 
servizio depurativo

99%  (*)

(*) % riferita agli abitanti serviti da acquedotto

 1.c riutilizzo effluenti depurati 0%
unità di trattamento c/o 

impianti depuraz
80% (*)

(*) % dei volumi depurati

2.a deficit di bilancio idrico 6 mc/sec
attivazione fonti integrative di 

concerto con la Regione 
Campania

6 mc/sec

 2.b perdite acquedottistiche 15%  (*)
riduz perdite da ifrastr 

acquedott.
8%  (*)

 (*) del volume captato  (*) del volume captato

 2.c
adduttori in stato insuff di 
conservaz/ funzionalità

54% riordino/ ammodernamento 100% dell'insuff

stato insuff reti di distribuz 
idrica

48% perdite  
totali(*)

interventi di s.u. e riparaz 
perdite

30% perdite totali(*)

 (*) del volume captato  (*) del volume captato

 3.a
Sistemi di disinfezione diversi 

tra schemi acquedottistici

35% bioss di 
cloro - 65% 
ipoclorito

omogeneità all'interno degli 
schemi acqued. 
interconnessi

100% biossido di 
cloro

 3.b protezione pozzi e sorgenti 26
completam sistemaz aree di 

tutela e di rispetto
40

 3.c
eccessivo ed incontrollato 
numero di fonti autonome 

167 riordino delle fonti autonome 66

 3.d
mancanza di 

monitoraggio/telecontr delle 
infrastr di distribuz idrica

  = =
realizzaz di sistemi di 

distrettualizzaz per misure 
delle sezioni di rete

in tutti i Comuni con 
ab. > 20.000  (71% 

dell'ATO)
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Tab. 4.2.a Prospetto riepilogativo delle criticità e degli obiettivi del Piano d'Ambito

CRITICITA' OBIETTIVO

 Descrizione Indicatore val attuale Generale Azione specifica val atteso

 4.a copertura serv fognatura cfr punti 1.a-b cfr punti 1.a-b idem

  insuff copertura 
serv.distribuz idrica

95% nuove reti 97,5% (*)

  (*) estens servizio a 87.000 abitanti: 

 4.c utenze sprovviste di  contatore 23% copertura servizio 100%

rinnovo parco contatori 77%

 4.d dotaz idrica media (l/ab/g) 233  (*)
dotaz a seguito increm 

volumi di vendita (l/ab/g)
297  (*)

  (*) del valore attuale   (*) obiettivo di vendita

 4.e volumi di riserva idrica insuff
26% - del            

volume attuale
realizzazioni di nuovi volumi 

di serb.
81700 mc

4.f
stato di conservaz insuff delle 

opere fognarie
66% (*)

 riordino e sostituzione reti 
fognarie

18%

  (*) del valore attuale
s.u. e manutenzione 

straordinaria
sul 100% delle 

opere

4.g
stato di conservaz insuff delle 

altre opere
11%

interventi di s.u. e manut 
straordinaria

sul 100% delle 
opere

4.h
capacità attuale di compenso 

serbatoi (mc)
93.000

nuove volumetrie da 
realizzare (mc)

100.000

 4.b
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4.3 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

4.3.1 Considerazioni generali 

Attraverso la formulazione degli obiettivi specifici di Piano è stato tracciato un primo 

percorso, attraverso il quale pervenire alla tipologia degli interventi da realizzare per 

il conseguimento dei medesimi. 

La quantificazione in termini fisici (indicatori di risultato da realizzare), economici 

(costi di esecuzione) e temporali degli interventi costituirà l’insieme del Piano degli 

Investimenti che – a sua volta – unitamente al Piano della Gestione, concorrerà alla 

determinazione della tariffa unica per il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 2. 

Nella formulazione di un programma di interventi, che include tutti i comparti del 

Ciclo Integrato delle Acque, si è ravvisata la necessità di acquisire una serie di 

elementi conoscitivi di tipo tecnico ed economico mediante i quali: 

- poter effettuare una valutazione rapida del fabbisogno di opere da realizzare 

per il raggiungimento degli obiettivi specifici, esprimibile attraverso indicatori 

fisici misurabili (metri lineari di condotte, metri cubi di serbatoi, etc.); 

- poter effettuare una valutazione economica in merito alla consistenza degli 

indicatori fisici calcolati. 

In fase pianificatoria si ritiene che il ricorso ad una progettualità sviluppata da una 

pluralità di soggetti in tempi diversi e con finalità non sempre coincidenti con gli 

obiettivi di Piano, non possa ritenersi elemento esaustivo né per la individuazione 

dei fabbisogni, né per la quantificazione tecnica ed economica delle opere a farsi. 

Si è quindi proceduto a realizzare un modello di calcolo che utilizzi criteri di 

dimensionamento tecnico ed economico aventi la più ampia generalità possibile. 

Si è ritenuto che tale approccio fosse più aderente alla finalità del Piano degli 

Interventi, essendo possibile ottenere i seguenti risultati: 

- omogeneità nella caratterizzazione degli interventi; 

- rapidità nella quantificazione dei medesimi; 

- flessibilità nella fase di formulazione ed analisi di alternative. 
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Il Piano degli Interventi – e quindi il successivo Programma degli Investimenti a 

supporto del Piano d’Ambito – deve essere articolato in modo da consentire sin 

dalla fase di formulazione (ma anche, successivamente, nelle fasi di verifica di 

attuazione e di revisione) le necessarie simulazioni da effettuare per pervenire alla 

configurazione “ottimale” degli interventi, recependo le priorità scaturite dagli 

obiettivi di Piano e provvedendo al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario della gestione, attraverso la applicazione di una tariffa sostenibile. 

Nella presente sezione verranno illustrati i criteri adottati per pervenire alla 

quantificazione tecnico-economica degli interventi strutturali che dovranno costituire 

parte integrante del Piano d’Ambito. 

Per definire tali criteri si è adottata la seguente metodologia: 

a. sono state individuate le principali tipologie di intervento, 

distinguendo tra: 

? realizzazione di nuove opere; 

? rifunzionalizzazione e ripristino di opere esistenti; 

? mantenimento dello stato di conservazione e di funzionalità; 

b. sono state definite le componenti principali del sistema idrico 

integrato alle quali fare riferimento per poter effettuare la stima 

parametrica degli interventi; 

c. sono stati selezionati i parametri (e – laddove necessario – le analisi 

di costo unitario) attraverso i quali prevenire alla stima economica 

degli interventi. Per la individuazione dei parametri si è ritenuto 

opportuno consultare strumenti di pianificazione adottati per la 

definizione di problematiche similari; in particolare, si è fatto 

riferimento al Piano di Risanamento delle Acque della regione 

Lombardia, e ad ulteriori strumenti di Piano nel frattempo predisposti 

per la redazione di altri Piani di Ambito.  

Per quanto concerne il Piano della regione Lombardia (che risale al 

1992) sono state effettuate le necessarie verifiche per la 

attualizzazione dei criteri di costo recepiti, sia per tener conto del 

mutato scenario temporale, sia per recepire dati riferiti a tematiche 
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specifiche, per le quali si è inteso utilizzare quanto riportato nella 

progettualità pervenuta  all’Ente d’Ambito.  

 

 

4.3.2 Principali componenti del Servizio Idrico Integrato rappresentative 

degli interventi 

 

E’ stata condotta una analisi tesa a selezionare, sulla base degli obiettivi specifici di 

Piano, le principali componenti mediante le quali rappresentare gli interventi a farsi. 

Il risultato di tale analisi è riportato nel prospetto di seguito allegato (prospetto A), ed 

è articolato in funzione delle singole componenti del servizio idrico integrato. 

Come si può riscontrare dall’esame del prospetto, per ciascuna tipologia di 

intervento è riportato il criterio selezionato per la quantificazione delle opere, ed il 

criterio mediante il quale è stata effettuata la stima economica. 

Ciascuna voce del prospetto costituisce una sintesi di riferimento di una scheda 

tecnica di dettaglio, esplicativa delle scelte e delle elaborazioni effettuate. L’insieme 

di dette schede è stato incluso in un documento tecnico (Allegato E) al quale si 

rimanda per le eventuali consultazioni ed approfondimenti. 

Le tipologie di intervento sono così  sintetizzabili: 

- per gli interventi a farsi sulle opere esistenti sono stati elaborati i parametri 

attraverso i quali valutare l’aliquota delle infrastrutture interessate, 

identificando in primo luogo i parametri rappresentativi dell’intervento, e 

quindi l’entità del medesimo. Questa definizione è stata effettuata in base 

alla consistenza delle infrastrutture individuata dalla ricognizione e da 

attribuzioni (derivanti anch’esse dalla ricognizione) quali: data di entrata in 

servizio delle opere, tipologia del materiale di costruzione, stato di 

conservazione e di funzionalità, condizioni di funzionamento etc; 

- gli interventi  per la realizzazione di nuove opere sono stati quantificati 

acquisendo ulteriori e nuovi elementi conoscitivi (sempre desunti dalla 

ricognizione e dal confronto tra le criticità e gli obiettivi specifici di Piano). È 
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stata quindi condotta una analisi dettagliata del territorio e dell’utenza attuale 

e potenziale, individuando, come elemento di riferimento per la 

aggregazione delle informazioni e dei dati, il nucleo urbanizzato ed, 

associando ad esso, i dati ritenuti caratteristici e significativi, quali:  

abitanti residenti, utenze produttive, reti di distribuzione idrica e di fognatura, 

impianti di depurazione (o – in alternativa – gli allacciamenti ai collettori 

comprensoriali), punti di consegna degli Enti acquedottistici, fonti autonome 

di approvvigionamento idropotabile, punti di scarico nei corpi idrici 

superficiali.  

Sono stati infine elaborati i metodi di calcolo attraverso i quali pervenire alla 

quantificazione dell’opera  a farsi, espressa in funzione dei parametri fissati e 

riportati nel prospetto dianzi citato. Questi metodi prevedono: 

- per le nuove reti idriche e fognarie. 

utilizzo di regressioni costruite in modo da abbinare l’estensione del 

servizio alla lunghezza dei tratti di condotte, e di calcolare queste ultime 

in funzione degli abitanti da servire (le regressioni sono riportate in 

dettaglio nell’Allegato E); 

- per serbatoi, opere di captazione, sollevamenti: 

ricorso a dati parametrici unitari di riferimento, opportunamente 

selezionati e calcolati; 

- per opere specifiche (telecontrollo, protezione delle condotte di grande 

diametro, impianti di disinfezione) per le quali non era disponibile né 

conveniente il ricorso a metodi e/o analisi parametriche:  

utilizzo delle informazioni contenute nei progetti elaborati dai soggetti 

promotori, e presenti presso l’Ente d’Ambito. Si rappresenta che, nei 

casi di progetti di manufatti ed opere rilevanti, predisposti dai gestori 

“industriali”, si è abbandonato il ricorso a criteri basati su stime 

parametriche, e si sono acquisiti i dati contenuti nei progetti. 

 

[Nota. Per gli interventi nel settore depurativo, interessanti aree vaste di 

territorio che richiedono interventi articolati e coordinati (cfr area “Nord 
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Volturno”) ovvero impianti comprensoriali di grandi dimensioni con 

trattamenti depurativi particolari (cfr. Napoli Est), le quantificazioni tecnico- 

economiche degli interventi sono state effettuate attraverso valutazioni 

specifiche che hanno richiesto approfondimenti particolari, per i quali si 

rimanda ai successivi paragrafi 4.5 e 4.6]. 

 

Nei criteri di quantificazione degli interventi è stata indicata anche la tempistica di 

esecuzione, derivante da: 

- priorità imposte dalla necessità di ottemperanza a prescrizioni normative; 

- ipotesi di miglioramento del conto economico di gestione, nell’ambito del 

raggiungimento di obiettivi specifici, e nel rispetto del Metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa unica del SII. 

La tempistica di attuazione del programma degli investimenti dovrà essere 

mantenuta in modo tale da garantire il rispetto dell’attuazione dei programmi di 

investimento su base annua, pur potendosi verificare scostamenti nei singoli settori 

di intervento. 
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Prospetto A – Sintesi dei criteri di quantificazione  

Comparto 
del S.I.I. 

Componente Tipologia di intervento Criterio di quantificazione dei 
lavori a farsi  

Criterio di quantificazione 
economica 

Risorse 
idriche 

Nuove captazioni Realizzazione di campi pozzi Analisi effettuata per un campo 
pozzi "tipo" 

Importo unitario in funzione 
della portata emunta 

  " " Aree di salvaguardia Ppere di delimitazione, protezione 
e bonifica delle aree 

Analisi effettuata per un'area 
campione 

Importo unitario/ area 

Acquedotti Condotte idriche Sostituzioni/modifiche di tratti di 
tubazione esistenti 

% di sostituzioni variabili in 
funzione di: diametro e data di 
posa in opera  

Curve di costo unitario in 
funzione del diametro  

  " "   "  " Realizzazione di un nuovo 
acquedotto intercomunale 

Analisi delle principiali categorie di 
lavoro 

Costo complessivo 
dell'intervento 

  " "   "  " Opere a prevenzione di incidenti 
derivanti da disservizi lungo le 
condotte 

Acquisizione dati da progetti di 
opere analoghe 

Costo per unità di lunghezza 
della condotta 

  " " Gallerie Ripristino funzionale Analisi degli interventi su una 
lunghezza unitaria di galleria 

Costo per unità di lunghezza 
della galleria 

  " " Serbatoi Realizzazione di nuove opere % dei volumi giornalieri nella 
giornata di massimo consumo, per 
classi di abitanti dei nuclei da 
servire 

Curve di costo unitario in 
funzione del volume, suddivise 
per tipologia di serbatoio 
(interrato e pensile)  

  " "   "  " Ripristino funzionale opere 
esistenti 

Stato di conservazione delle 
opere e loro dimensione 

% del valore a nuovo, desunto 
da curve di costo determinate 
per tipologia e dimensioni delle 
opere 

  " " Intero sistema Adeguamento e completamento 
dei sistemi di telecontrollo 

Numero delle principali opere di 
prelievo e adduzione 

Importo determinato a corpo 
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Comparto 
del S.I.I. 

Componente Tipologia di intervento Criterio di quantificazione dei 
lavori a farsi  

Criterio di quantificazione 
economica 

Distribuzione 
idrica 

Condotte idriche ricerca e riparazione perdite Analisi di rilievi e riparazioni da 
effettuarsi per una lunghezza 
unitaria 

Costo per unità di lunghezza di 
tubazione 

  " "   "  " Realizzazione di nuove opere Curve di regressione in funzione 
del numero di abitanti da servire 

Curva di costo: abitanti/Euro/ml 

  " "   "  " Sostituzioni/modifiche di tratti di 
tubazione esistenti 

% di sostituzione, variabili in 
funzioni di: data di posa in opera, 
stato di conservazione, materiale 

Curve di costo in funzione del 
diametro e del materiale 

  " " Contatori Installazione nuovi contatori N° utenze ancora sprovviste di 
contatore 

Costo unitario contatori 

  " "   "  " Sostituzione contatori esistenti N° contatori installati all’attualità Costo unitario contatori 

  " " Serbatoi Realizzazione di nuove opere % dei volumi giornalieri nella 
giornata di massimo consumo, per 
classi di abitanti di nuclei da 
servire 

Curve di costo in funzione del 
volume. Valori di costo unitario 
per volumi > 2.000 mc 

  " " Intero sistema Distrettualizzazione e controllo Individuazione dei distretti per reti 
con ab > 20.000 

Costo unitario per abitante  

Fognatura e 
depurazione 

Condotte fognarie Realizzazione di nuove opere 
(condotte+ impianti sollevam.) 

Curve di regressione in funzione 
del numero di abitanti da serivre 

Valori di costo: Euro/ ml – 
Utilizzati due valori parametrici 
diversi: uno per Napoli ed uno 
per la restante parte dell’ATO 

  " "   "  " Sostituzioni/modifiche di tratti di 
condotte esistenti 

Quantificazione estensione 
condotte esistenti 

% variabile del costo a nuovo, 
in funzione dello stato di 
conservazione.  
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Comparto 
del S.I.I. 

Componente Tipologia di intervento Criterio di quantificazione dei 
lavori a farsi  

Criterio di quantificazione 
economica 

Fognatura e 
depurazione 

Condotte fognarie Telecontrollo (rete di Napoli) N° di impianti di sollevamento da 
monitorare 

Costo unitario per impianto 

  " " Impianti di 
depurazione 

Realizzazione di nuovi impianti Determinazione del numero e 
degli A.E. 

Curve di costo in funzione di 
A.E. e trattamenti depurativi 

  " "   "  " Adeguamento/rifunzionalizzazione 
impianti esistenti 

Determinazione del numero e 
degli A.E. 

Curve di costo in funzione di 
A.E. e trattamenti depurativi 

  " "   "  " Telecontrollo impianti diffusi Nord 
Volturno 

Determinazione del n° di impianti Costo unitario distinto per 
dimensione impianti 
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4.3.3 Sintesi dei criteri di quantificazione 

Ai fini di una più agevole comprensione e lettura dei criteri descritti nel presente 

paragrafo, ed illustrati in dettaglio nell’Allegato E, si riportano di seguito: 

 

- un prospetto riepilogativo di sintesi (prospetto B), con l’elenco di tutte le 

schede tecniche (“criteri”) elaborate e comprese nell’Allegato E; 

 

- un prospetto riepilogativo di sintesi (prospetto C), nel quale è rappresentato 

l’elenco delle analisi di costo utilizzate per la stima economica degli 

interventi, ed anch’esse contenute  nell’Allegato E; 

 

- il prospetto riepilogativo nel quale si rappresenta l’articolazione temporale 

delle fasi attuative di tutti gli interventi descritti nei criteri esposti nell’Allegato 

E (prospetto D). 
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Prospetto B – Elenco schede tecniche (criteri) 

N° 
Scheda 

Servizio Componente Intervento 

    
1 Risorse idriche Nuova captazione Captazione di risorse integrative 

mediante la realizzazione di capi pozzi 

2 Risorse idriche Risorse idriche 
esistenti 

Manutenzione straordinaria e 
programmata delle opere di captazione 
e di emungimento 

3 Risorse idriche Aree di salvaguardia Opere di adeguamento delle aree di 
salvaguardia delle fonti di 
approvvigionamento idropotabile (pozzi 
e sorgenti) 

4 Acquedotto Condotte adduttrici Sostituzione programmata delle 
condotte adduttrici (riordino e 
ammodernamento) 

5 Acquedotto Gallerie e schemi 
acquedottistici 

Ripristino funzionale e manutenzione 
straordinaria delle gallerie facenti parte 
degli schemi acquedottistici denominati: 
ACQUEDOTTO CAMPANIA 
OCCIDENTALE e ACQUEDOTTO 
CAMPANO  

6 Acquedotto Condotte Manutenzione straordinaria delle 
condotte adduttrici 

7 Acquedotto Serbatoi Costruzione/ampliamento serbatoi di 
riserva e di compenso 

8 Acquedotto Serbatoi Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria serbatoi 

9 Acquedotto Partitori Manutenzione straordinaria partitori 

10 Acquedotto 
distribuzione e 
fognatura 

Impianti di 
sollevamento 

Manutenzione straordinaria degli 
impianti di sollevamento 

11 Acquedotto Adduttrici grande 
diametro 

Interventi per la sicurezza dei grandi 
adduttori 

12 Acquedotto Sistema di 
disinfezione 

Unificazione dei processi di disinfezione 
a servizio dei principali schemi 
acquedottistici (razionalizzazione) 

13 Acquedotto Nuovo acquedotto 
locale 
Roccamonfina 

Realizzazione di un acquedotto locale a 
servizio delle reti dei comuni del 
versante sud occidentale del massiccio 
di Roccamonfina 
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N° 
Scheda 

Servizio Componente Intervento 

    
14 Acquedotto Telecontrollo Adeguamento e completamento della 

rete di telecontrollo 

15 Distribuzione 
idrica 

Condotte idriche Estensione del servizio idrico nei comuni 
con un grado di copertura inferiore al 
95% 

16 Distribuzione 
idrica 

Contatori  Installazione di nuovi contatori e 
sostituzione dei contatori esistenti 

17 Distribuzione 
idrica 

Rete idrica Ricerca e riparazione perdite idriche 

18 Distribuzione 
idrica 

Rete idrica Riordino ed ammodernamento delle reti 
di distribuzione (sostituzione) 

19 Distribuzione 
idrica 

Condotte idriche Manutenzione straordinaria delle reti di 
distribuzione 

20 Distribuzione 
idrica 

Reti di distribuzione Distrettualizzazione delle reti ed 
installazione di idonea strumentazione di 
misura per il controllo delle 
“performance” del sistema 

21 Fognatura  Reti fognarie Estensione del servizio fognario 
all’utenza 

22 Fognatura Reti fognarie Riordino e primo intervento di 
manutenzione straordinaria delle reti 
fognarie (escluso Napoli) 

23 Depurazione Impianti di 
depurazione 

Manutenzione straordinaria degli 
impianti di depurazione di: Area Nord 
Volturno; isole di Ischia e Procida; 
Napoli Est 

24 Depurazione Collettori 
comprensoriali 

Manutenzione straordinaria dei collettori 
comprensoriali dell’Area Nord Volturno 

25 Fognatura e 
depurazione 

Telecontrollo Telecontrollo impianti di depurazione 
dell’Area Nord Volturno ed impianti di 
sollevamento della fognatura di Napoli 

26 Fognatura Reti fognarie Manutenzione straordinaria delle reti 
fognarie 
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Prospetto C – Elenco delle analisi di costo unitario per la stima economica degli 
interventi 

COSTI DI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI Variabile Parametro 

E.1.a Costo di costruzione adduttrici Diametro €/ml 

E.2.a Costo di costruzione rete di distribuzione N° abitanti €/ml 

E.3.a Serbatoi mc €/ml 

E.4.a Stazioni di sollevamento kW €/kW 

E.5. Costruzione pozzi m €/ml 

 

COSTI DI COSTRUZIONE FOGNATURA 

E.6.a Costo tubazioni di fognatura Diametro €/ml 

E.7.a Stazioni di sollevamento fognario kW €/kW 

 

COSTI DI COSTRUZIONE DEPURAZIONE 

E.8.a Costi di costruzione depurazione N. Abitanti 
equivalenti 

€ 

E.9.a Costi di ampliamento ed adeguamento di 
impianti esistenti 

N. Abitanti 
equivalenti 

€ 

E.10.a Costo di rifunzionalizzazione impianti di 
depurazione non in esercizio 

N. Abitanti 
equivalenti 

€ 

E.11.a Costo di costruzione impianti < 300 AE A corpo € 

E.12. Costi di gestione sistema collettamento – 
depurazione* 

N. Abitanti 
equivalenti 

€/anno 

E.13.a Costi di gestione impianti di depurazione* N. Abitanti 
equivalenti 

€/anno 

*I costi di gestione sono stati utilizzati nella procedura di ottimizzazione dell’assetto fognario-depurativo 

del Nord Volturno. Essi non hanno valenza di carattere generale nell’ambito del presente Piano, ed in 

taluni casi differiscono da quelli utilizzati nel modello gestionale e nel piano economico. 

 



Prospetto D - Articolazione cronologica degli interventi

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°

2

4

5

7

3

 Manutenzione str. serbatoi con capacità > 10.000 mc 

 Manutenzione str. nuovi serbatoi riserva  

1

 Manutenzione str. serbatoi con capacità < 10.000 mc 

6  Manutenzione straordinaria adduttrici 

 N
.O

.  
sc

h
ed

a 

 Sostituzione programmata adduttrici (D < 300 e condotte in 
cemento amianto) 

Sostituzione programmata adduttrici (D > 300) 

 Ripristino funzionale e manutenzione str. delle gallerie AC 

 Costruzione nuovi serbatoi compenso 

 Costruzione / ampliamento nuovi serbatoi riserva 

 Ristrutturazione serbatoi (esclusa la città di Napoli) 

8

 Manutenizione str. nuovi serbatoi compenso 

Anni
Interventi

 Ripristino funzionale e manutenzione str. delle gallerie ACO  

 Manutenzione straordinaria delle opere di captazione e di 
emungimento 

 Manutenzione programmata delle opere di captazione e di 
emungimento 

 Adeguamento delle aree di salvaguardia pozzi e sorgenti 

 Captazione risorse integrative  

 Ristrutturazione serbatoi  a servizio della città di Napoli 
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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° N
.O

.  
sc

h
ed

a Anni
Interventi

9

10

16

 Riordino ed ammodernamento delle reti di distribuzione: 
sostituzione condotte in acciaio 

18

 Ricerca e riparazione perdite (reti >15.000) 

 Riordino ed ammodernamento  delle reti di distribuzione con 
stato di conservazione insufficiente 

17
 Ricerca e riparazione perdite (reti <15.000) 

 Rifunzionalizzazione partitori 

 Riordino ed ammodernamento delle reti di distribuzione con 
stato di conservazione sufficiente 

 Installazioni nuovi contatori 

 Sostituzione contatori esistenti 

 Manutenzione str. imp. soll. fognatura 

 Manutenizione str. partitori 

14  Adeguamento e completamento telecontrollo acquedotti 

15  Estensione servizio idrico all'utenza  

12  Unificazione dei sistemi di disinfezione 

13  Realizzazione dell'acquedotto locale Roccamonfina 

11  Sicurezza grandi adduttori 

 Manutenzione str. imp. soll. delle reti idriche locali  

 Manutenzione str. imp. soll. degli acquedotti e della rete di 
Napoli  
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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° N
.O

.  
sc

h
ed

a Anni
Interventi

 Manutenzione str. rete fognaria di Napoli 

24  Manutenzione str. collettori Area Nord Volturno 

25

26

 Telecontrollo imp. soll. fognatura di Napoli 

 Telecontrollo impianti dep. Area Nord Volturno 

 Manutenzione str. reti fognarie (escluso Napoli) 

 Manutenzione str. impianti dep. Isole 

23

 Manutenzione str. impianti dep. Area Nord Volturno 

 Manutenzione str. impianto dep. Napoli Est 

 Completamento fognatura di Napoli 

22
 Riordino e 1° intervento manutenzione str. delle reti fognarie 

(escluso Napoli) 

21
 Estensione servizio fognario  

 Manutenzione str. reti distr.>15.000 ab 

20  Distrettualizzazione e controllo reti distr. 

19
 Manutenzione str. reti distr.<15.000 ab 
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4.4 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ACQUEDOTTISTICO 

4.4.1 Schema generale di assetto funzionale  

 

Premessa 

Il sistema acquedottistico della Campania si è andato sviluppando, a partire dagli 

anni ’50, grazie all’intervento della Cassa per il Mezzogiorno. Unica eccezione è 

costituita dall’Acquedotto del Serino, risalente ad oltre 100 anni fa, oggi oggetto di 

una radicale ristrutturazione e trasformazione. 

A partire dalla metà degli anni ’60, gli acquedotti già realizzati, quelli in corso di 

realizzazione e quelli programmati furono tra loro integrati, sempre a cura della 

CASMEZ, per uniformarsi alle disposizioni del “Piano Regolatore degli Acquedotti” 

(L. n. 129/63, approvato con L. n. 219/68). 

Alla fine degli anni ’70, constatato che le previsioni del PRGA si rivelavano 

scarsamente coerenti con le evoluzioni demografiche e con i fabbisogni idropotabili 

previsti per i vari comuni, la CASMEZ varò il Progetto Speciale n. 29 (P.S. 29) con lo 

scopo di aggiornare il PRGA e dotare la Regione Campania di uno strumento 

programmatico unico nel settore dell’approvvigionamento idrico. 

In base alle risultanze del P.S. 29 vennero sviluppati i progetti di potenziamento ed 

adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche regionali. 

Successivamente, parte delle previsioni del P.S. 29 furono nuovamente modificate a 

seguito dell’evento sismico del novembre 1980, che determinò variazioni sia dei 

fenomeni migratori interni, sia dei piani di sviluppo industriale, sia delle locazioni 

turistiche residenziali. 

Tutto ciò spinse la Regione Campania a dotarsi di un nuovo strumento conoscitivo 

di settore (n. 5 Studi di settore svolti nell’ambito della L. 64/86), finalizzato alla 

redazione di programmi di sviluppo e razionalizzazione della risorsa idrica ad uso 

civile, industriale ed agricolo. 

In questo periodo, nella seconda metà degli anni ’80, si verificarono condizioni 

climatiche che portarono al superamento delle più pessimistiche previsioni in termini 

di minimi storici delle risorse prevedibili, che determinarono la ben nota “emergenza 
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idrica” della Campania. Per fronteggiare l’emergenza fu necessario ricorrere ad un 

intervento Straordinario del Dipartimento per la Protezione Civile, finalizzato ad 

accelerare i completamenti delle opere in corso ed a predisporre nuovi interventi di 

captazione, localizzati in zone prossime alle aree a maggior deficit ovvero alle 

principali adduttrici. 

Gli interventi programmati e realizzati in quel periodo condizionarono in maniera 

determinante l’attuale assetto del sistema acquedottistico ed, in modo particolare, 

quello degli acquedotti al servizio dell’attuale ATO 2 Napoli – Volturno. La logica del 

tempo, infatti, fu quella di realizzare un unico grande sistema, fortemente 

interconnesso, dotato di elevata elasticità ed in grado di trasferire ingenti portate 

verso i centri di maggior consumo, indipendentemente dalla provenienza della 

risorsa di approvvigionamento dei singoli schemi acquedottistici. 

A questa logica sfuggì solamente il nuovo Acquedotto della Campania Occidentale 

che, avviato all’inizio degli anni ’90, rappresentò la reale soluzione della emergenza 

idrica in Campania. 

Ad oggi la sua integrazione con il rimanente sistema acquedottistico è stata 

realizzata solamente in parte e dovrà essere razionalizzata in sede di attuazione del 

presente Piano, sulla base degli indirizzi e della programmazione propri del Piano 

medesimo. 

Nel corso degli anni ‘90, sciolta la CASMEZ, si perfezionò il trasferimento di tutte le 

opere acquedottistiche della Cassa alla Regione Campania. Sino ad allora, infatti, 

l’intero settore acquedottistico, a partire dalle grandi adduttrici, per finire alle 

condotte minori di allacciamento, era stato realizzato e gestito dalla Cassa per il 

Mezzogiorno. A seguito di quel trasferimento nacque, da un punto di vista 

amministrativo, quel complesso sistema oggi genericamente denominato 

“acquedotti regionali”, parte del quale fu trasferito direttamente al Consorzio Idrico 

Terra di Lavoro (CITL) che tuttora lo gestisce. 

Gli “acquedotti regionali” al servizio dell’ATO 2, integrati con l’acquedotto del Serino, 

costituiscono oggi un insieme unico ed inscindibile di sorgenti, pozzi, serbatoi 

(grandi e piccoli), impianti elevatori, grandi adduttori e condotte minori di 

allacciamento, da gestire in modo integrato per garantire il pieno raggiungimento 

degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio richiesti dalla L. 36/94. 
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In tal senso, infatti, una gestione efficiente non potrà prescindere dal controllo delle 

risorse e delle interconnessioni tra le grandi arterie di trasferimento idrico, 

soprattutto in un sistema che vede concentrati i principali centri di domanda a 

notevolissima distanza (60 – 70 km) dalle fonti di approvvigionamento. 

Tutto ciò premesso, il presente Piano prevede l’integrazione dell’intero sistema 

acquedottistico esistente nel proprio “ciclo integrato delle acque”. In particolare, il 

sistema sarà integrato a partire dalle fonti di approvvigionamento, fino ai punti di 

consegna agli ATO contermini (ATO 1 e ATO 3). In detti punti sarà garantito il 

trasferimento delle portate richieste che, come sopra specificato (cfr. cap. 3), sono 

ad oggi pari al 13% circa dei fabbisogni interni dell’ATO 2. 

 

 

L’assetto funzionale del sistema di adduzione 

L’ossatura portante del sistema acquedottistico dell’ATO 2 discende dalla 

sostanziale integrazione di tre acquedotti principali (Acquedotto della Campania 

Occidentale, Acquedotto Campano, Acquedotto del Serino) che, con origini 

geografiche lontanissime tra loro (Cassino (FR) nel Lazio; Boiano (CB) nel Molise; 

Serino (AV) in Campania), convergono tutti verso i margini della Piana Campana, 

per attestarsi sui rilievi montuosi e collinari che bordano la Piana medesima in 

prossimità della conurbazione Casertana. 

In quest’area, a breve distanza l’uno dall’altro, sono concentrati i tre nodi idraulici 

principali del sistema: S. Prisco – A.C.O., S. Clemente – A.C., Cancello –Serino. In 

essi, le portate sorgentizie trasportate dai tre grandi acquedotti si integrano con le 

principali risorse endogene dell’ATO2, costituite dai campi pozzo di Montemaggiore, 

S. Prisco, Santa Sofia, Ponte Tavano 1 e 2, Cancello. 

I nodi idraulici sono costituiti da un complesso sistema (di serbatoi, impianti elevatori 

e grandi condotte di interconnessione reciproca che alimentano una serie di sifoni) 

che, attraversata la Piana Campana, raggiunge i serbatoi di estremità, attestati sui 

rilievi collinari della città di Napoli e sul promontorio Flegreo, da dove proseguono le 

condotte sottomarine per l’alimentazione delle isole di Ischia e Procida. 

A partire dai medesimi nodi si realizza anche il trasferimento delle acque destinate 

all’ATO 3 Sarnese Vesuviano, che avviene sostanzialmente attraverso tre – quattro 
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adduttrici principali interconnesse con il Torrino di Cercola (e con il nuovo serbatoio 

omonimo) ovvero con l’Acquedotto di Sarno. 

Nella parte settentrionale dell’ATO, a nord dell’asta valliva del Volturno, il sistema 

acquedottistico si presenta assai meno articolato. Il sistema, realizzato dalla 

CASMEZ a partire dagli anni ’60, è sostanzialmente riconducibile a: 

- acquedotto della “Media Valle Volturno”, alimentato dalle sorgenti di Torano 

e Moretto e dall’asta principale dell’Acquedotto Campano, al servizio 

dell’area del massiccio del Monte Maggiore fino ai versanti meridionali dei 

Monti del Matese; 

- acquedotto principale della Terra di Lavoro, alimentato ad oriente dall’asta 

principale dell’Acquedotto Campano ed integrato ad occidente con le risorse 

delle falde del Savone, captate mediante i campi pozzo di Teano in località 

S. Giulianetta. L’acquedotto si sviluppa con direzione prevalente Est-Ovest e 

serve il territorio compreso tra: il fiume Volturno; il litorale domitio; i versanti 

meridionali dei rilievi del Monte Maggiore, del Monte Massico e del 

massiccio del Roccamonfina; 

- due sistemi acquedottistici locali, approvvigionati con risorse autonome, al 

servizio rispettivamente di sei comuni del versante settentrionale del 

Roccamonfina, e di quattro comuni dei Monti del Matese in prossimità del 

Monte Gallo e del lago di Letino, al confine con il Molise. 

Nel suo insieme il sistema serve una popolazione residente di circa 160.000 

abitanti, distribuiti tra 48 comuni, dispersi su un territorio esteso per oltre 1.200 kmq. 

Lo sviluppo totale delle condotte adduttrici (generalmente di piccolo diametro) è pari 

a circa 300 km; esse alimentano una molteplicità di piccoli serbatoi (circa 80) aventi 

una capacità complessiva di circa 45.000 mc. 

E’ interessante rilevare che, malgrado gli acquedotti fin qui descritti siano ramificati 

sullo stesso territorio attraversato dall’asta principale dell’Acquedotto della 

Campania Occidentale, i sistemi non presentano allo stato un significativo livello di 

interconnessione funzionale. 

Questa circostanza è probabilmente dovuta alla differente cronologia di 

realizzazione delle opere ed alla relativamente recente entrata in esercizio 

dell’A.C.O. (inizio anni ’90). 
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Nell’area della fascia costiera Domitio-Massicana, compresa tra le foci dei fiumi 

Volturno e Garigliano, il sistema ha recentemente subito una profonda 

trasformazione a seguito degli interventi attuati dalla Regione Campania, che hanno 

prodotto una prima sostanziale integrazione dell’A.C.O. con l’acquedotto della Terra 

di Lavoro e, quindi, con il sistema della Piana Campana. 

In particolare, la realizzazione della “Bretella Presenzano-Teano” ha consentito la 

chiusura di una grande maglia litoranea, tra la vasca di Presenzano ed il sistema 

Flegreo (anch’esso connesso all’A.C.O.), garantendo il superamento delle croniche 

situazioni di carenza idrica dell’area. 

La nuova “Bretella”, in uno alla nuova adduttrice Domitio-Massicana al servizio dei 

centri costieri di Cellole e Sessa Aurunca, consentirà di trasferire le acque di 

Cassino anche in quest’area litoranea caratterizzata da una spiccata vocazione 

turistico ricettiva. 

 

Nella Piana Campana si concentra la gran parte della consistenza infrastrutturale 

del sistema acquedottistico dell’ATO 2, che serve una popolazione residente di oltre 

2,3 milioni di abitanti, di cui circa un milione della città di Napoli. 

Il sistema si presenta oggi come un insieme, complesso ed articolato, costituito da: 

- grandi serbatoi di testata ed estremità aventi capacità complessiva di oltre 

840.000 mc, e quote di sfioro variabili da 98 m.s.m. a 245 m.s.m. (in un 

prossimo futuro fino a 312 m.s.m.); 

- grandi impianti di sollevamento intermedi, con funzione di rilancio tra le 

differenti quote dei diversi serbatoi, aventi una potenza installata 

complessiva di oltre 30 MW; 

- sifoni di collegamento tra i diversi serbatoi di testata ed estremità, da cui si 

diparte una fitta rete di condotte adduttrici e distributrici che raggiunge i punti 

di consegna comunali. 

[Nota. Nel prossimo futuro (entro il 2005) il sistema si arricchirà di una nuova grande 

infrastruttura acquedottistica costituita dal “Nuovo Acquedotto del Serino”. Esso nasce dalla 

trasformazione in pressione dell’attuale canale a pelo libero, e produrrà un innalzamento 

della quota di consegna sulla collina di Cancello di circa 70 m, fino a 312 m.s.m. 
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L’entrata in esercizio del nuovo acquedotto comporterà la necessità di adeguare e 

razionalizzare il sistema di adduzione alla città di Napoli riducendo i sollevamenti verso i 

serbatoi delle fasce di servizio più alte.] 

 

L’intero sistema acquedottistico della Piana, disegnato nelle sue linee generali già 

dal vigente PRGA, si è evoluto nel tempo in maniera non sempre organica. Gli 

interventi straordinari dell’ ”emergenza idrica” degli anni ‘80, in uno alla successiva 

integrazione dell’A.C.O. con i sistemi preesistenti, hanno determinato l’assetto 

attuale che non sempre risponde alle originali previsioni dei singoli schemi 

acquedottistici. 

In particolare, l’elevato grado di interconnessione degli schemi, espressamente 

ricercato per massimizzarne l’elasticità complessiva, fa si che oggi le fasce di 

servizio di serbatoi a quote diverse siano tra loro compenetrate, con conseguente 

compromissione dell’efficienza e della qualità del servizio. A ciò si aggiunge la 

suddivisione e sovrapposizione di competenze sui principali nodi idraulici che non 

sempre ha favorito lo sviluppo di un programma organico di efficientamento del 

sistema. Esso, infatti, richiede il superamento della logica delle frammentazioni 

gestionali, in favore di una più ampia concezione del sistema acquedottistico da 

ritenersi integrato a livello di: città di Napoli, cintura metropolitana a Nord di Napoli, 

conurbazione Casertana; area Aversana; area Flegrea; Isole di Ischia e Procida. 

La visualizzazione degli schemi acquedottistici, con la ubicazione delle principali 

opere (grandi adduttrici e serbatoi), è riportata nell’allegato grafico n° 8. 

 

 

4.4.2 Descrizione delle opere a supporto del Piano d’Ambito 

4.4.2.1 Captazione e adduzione 

Gli interventi individuati riguardano: 

- le nuove captazioni, atte a soddisfare l’attuale deficit di bilancio idrico 

durante il periodo di punta della domanda; 

- le dismissioni di alcune fonti minori di integrazione, e la realizzazione delle 

aree di salvaguardia per le fonti da conservare; 
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- la razionalizzazione dei sistemi di disinfezione dei principali schemi 

acquedottistici interconnessi tra loro; 

- interventi di ripristino da effettuarsi nelle gallerie e sui sifoni delle aste 

principale dell’Acquedotto Campano e dell’Acquedotto Campania 

Occidentale; 

- la rifunzionalizzazione degli acquedotti minori, della Media Valle del Volturno 

e della Terra di Lavoro, mediante: 

? la sostituzione delle condotte vetuste, inefficienti o inidonee per tipo di 

materiale, con nuove condotte, anche di maggiore dimensione, 

adeguate ai fabbisogni previsti dal piano; 

? la realizzazione di nuove opportune interconnessioni con l’Acquedotto 

della Campania Occidentale e la razionalizzazione delle 

interconnessioni esistenti; 

? la conseguente razionalizzazione delle fonti minori di integrazione; 

- la rifunzionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell’acquedotto 

esistente dello schema Roccamonfina e la realizzazione di un nuovo 

acquedotto minore, al servizio dei nuclei urbani disseminati sulle falde del 

versante meridionale del massiccio. Il nuovo acquedotto consentirà di 

razionalizzare, ed in parte dismettere, le diffuse fonti minori esistenti e potrà 

essere alimentato anche attraverso la nuova “Bretella Presenzano – Teano”; 

- le opere e gli impianti per la messa in sicurezza dei grandi adduttori, in 

termini di contenimento del rischio connesso a un eventuale improvviso 

cedimento strutturale delle infrastrutture di trasporto; 

- il riassetto delle fasce altimetriche di servizio del sistema acquedottistico 

della Piana Campana, mediante la razionalizzazione delle adduttrici 

secondarie e delle condotte di allacciamento ai comuni; 

- la razionalizzazione di idonee volumetrie di compenso giornaliero al servizio 

dei comuni a nord di Napoli, dell’area Flegrea, dell’area Aversana e della 

conurbazione Casertana. La dislocazione, il numero e la tipologia dei 

serbatoi sarà definita in sede di attuazione del piano, in uno al riassetto delle 

fasce altimetriche di servizio di cui al punto precedente; 
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- la razionalizzazione ed il completamento del sistema di alimentazione della 

città di Napoli, in funzione delle future entrate in esercizio del nuovo 

acquedotto in pressione del Serino; 

- il completamento degli impianti di telecontrollo e l’integrazione logico-

funzionale dei diversi sistemi esistenti. 

 

In termini di consistenza ed estensione, le opere più rilevanti sono rappresentate 

dagli interventi di riordino e di rifunzionalizzazione dei sistemi esistenti, finalizzati da 

un lato al contenimento del fenomeno delle perdite idriche (particolarmente 

significativo su alcuni schemi acquedottistici), dall’altro ad assicurare un più corretto 

funzionamento idraulico del sistema, che si riflette sia sulla qualità del servizio, sia 

sulla migliore conservazione delle infrastrutture nel tempo. 

Le attività di “diagnostica” – mirate cioè a valutare in via preliminare ed in maniera 

puntuale gli effettivi fabbisogni e le effettive disfunzioni strutturali dei sistemi 

acquedottistici (la cui realizzazione consentirà di effettuare i successivi interventi 

con la massima selettività, con evidenti risparmi in termini di tempi e costi) – sono 

state considerate come fornitura di servizi, e la copertura finanziaria per la loro 

esecuzione non è stata inclusa nei costi di investimento, bensì nei costi operativi 

della gestione. 

 

Per la quantificazione degli interventi si sono utilizzati i criteri descritti nel par. 4.3 ed 

illustrati nell’Allegato “E”; si è altresì ricorsi alla consistenza quali-quantitativa delle 

infrastrutture esistenti, per le quali si rimanda al precedente Capitolo 3 ed 

all’Allegato “C”. Il riepilogo delle tipologie di intervento, unitamente alla loro 

tempistica, è riportato nel prospetto seguente.  
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         Tipologie di intervento    Misura     Tempistica     . 

- Nuove opere di captazione idrica   3.250 l/s    1° - 5° anno 

- Opere di salvaguardia captazioni   n° 40     1° - 5° anno 

- Riordino/ rifunzionalizz reti di adduzione: 

a. D < 300:  km   484     3° - 7° anno 

b. 300 < D < 600 km   152     3° - 12° anno 

c. D > 600  km   72     3° - 12° anno 

- Rifunz. gallerie acquedotti    km 82     3° - 14° anno 

- Rifunz serbatoi esistenti    mc 563.245    1° - 20° anno 

- Nuovi serbat. di compenso    mc 101.238    5° - 15° anno 

- Nuovo acqued. Roccamonfina   km 75     2° - 5° anno 

- Sicurezza grandi adduttori regionali  ------     5° - 7° anno 

- Razionalizzaz sistemi disinfezione   ------     3° - 5° anno 

- Telecontrollo      ------     3° - 5° anno 
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4.4.2.2 Distribuzione all’utenza 

Questa categoria presenta una parte rilevante di opere dedicate al miglioramento 

qualitativo delle infrastrutture esistenti, e riguardanti: 

- il riordino dei ruoli di utenza ed in particolare: 

? la installazione di contatori presso le utenze, con il contestuale 

raggiungimento del 100% di copertura del servizio; 

? la distrettualizzazione delle reti “complesse” (più di 20.000 abitanti 

serviti) con gestione più flessibile e controllo di dettaglio della 

distribuzione all’utenza; 

- gli interventi immediati di somma urgenza per la riparazione delle perdite 

idriche; 

- il riordino e la rifunzionalizzazione delle reti esistenti; 

- la ristrutturazione dei serbatoi comunali esistenti. 

Vi è poi una seconda categoria di interventi finalizzata alla realizzazione di nuove 

opere. In questa categoria rientrano: 

- il completamento delle reti di distribuzione per il raggiungimento dell’obiettivo 

di copertura del servizio; 

- la realizzazione di nuove capacità di accumulo per garantire gli obiettivi 

fissati per i volumi di riserva e compenso delle reti di distribuzione. L’analisi 

effettuata ha evidenziato volumi insufficienti per gran parte dei comuni a nord 

del Volturno, per la città di Napoli, per i comuni delle isole. 

 

Per la quantificazione degli interventi si sono utilizzati i criteri descritti nel par. 4.3 ed 

illustrati nell’Allegato “E”; si è altresì ricorsi alla consistenza quali-quantitativa delle 

infrastrutture esistenti, per le quali si rimanda al precedente Capitolo 3 ed 

all’Allegato “C”. Il riepilogo delle tipologie di intervento, unitamente alla loro 

tempistica, è riportato nel prospetto seguente.  
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         Tipologie di intervento    Misura            Tempistica 

- ricerca e riparazione perdite   km 6.535           1°-6° anno 

- sostituzione condotte    km 2.064         2°-20° anno 

- ampliamento copertura servizio idrico  km 194           3°-6° anno 

- nuovi contatori     n. 233.012           1°-3° anno 

- sostituzione contatori    n. 727.839         1°-20° anno 

- nuovi serbatoi riserva    mc 81.752           4°-7° anno 

- distrettualizzazione (abitanti)   n. 2.047.679         4°-10° anno 
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4.5 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE FOGNARIO – 
DEPURATIVO 

4.5.1 Schema generale di assetto funzionale  

L’assetto generale dell’intero settore fognario e depurativo dell’ATO 2 prevede una 

articolazione in 4 sottosistemi: 

 

il primo, denominato “Sud Volturno”, è rappresentato dagli schemi depurativi del 

PS3, realizzati dalla CASMEZ, per i quali, alla data di redazione del presente Piano, 

risultano già definiti sia gli standard qualitativi per gli effluenti depurati4, sia gli 

interventi strutturali di rifunzionalizzazione delle sezioni di trattamento esistenti, e di 

adeguamento del ciclo depurativo ai nuovi requisiti di qualità ambientale. La 

realizzazione degli interventi previsti darà luogo alla copertura totale del servizio 

depurativo per i comprensori in oggetto, che comprendono poco meno di 2.300.000 

abitanti residenti. 

Gli interventi prevedono, in estrema sintesi: 

- la rifunzionalizzazione delle unità depurative esistenti; 

- la realizzazione di nuove unità per il trattamento dei composti azotati e per il 

trattamento terziario di filtrazione ed ultradisinfezione; 

- il completamento dei collettamenti e degli allacciamenti delle reti fognarie 

esistenti agli impianti di depurazione; 

- la manutenzione straordinaria delle reti fognarie. 

La copertura finanziaria degli interventi si prevede che venga effettuata secondo la 

procedura ed art.37 bis L. 415/98, ricorrendo quindi al “Project Financing” sulla base 

della tariffa applicata, all’atto della gara, dalla Regione Campania su tutto il territorio 

regionale. Il soggetto realizzatore delle opere effettuerà pertanto anche la gestione 

delle medesime. 

                                                 
4 I requisiti di qualità sono contenuti nel Documento di Programmazione redatto dal Commissario 
Straordinario di Governo – Presidente G.R. della Campania. 
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Gli schemi depurativi in oggetto comprendono 32 Comuni della Provincia di Napoli e 

44 Comuni della Provincia di Caserta, e ricevono quota parte delle acque reflue 

della città di Napoli (Napoli Ovest per il 52%, e Napoli Nord per il 14%). 

La copertura attuale del servizio è pari all’87%5 (fognatura) ed all’82% 

(depurazione). 

Nel presente sottosistema ricade il Comune Valle di Maddaloni che sarà dotato di 

un impianto di depurazione autonomo. 

 

Il secondo, denominato “Napoli”, è rappresentato dal completamento dello schema 

depurativo a servizio della città di Napoli, anch’esso previsto dalla CASMEZ 

nell’ambito dello stesso progetto PS3, secondo il quale le acque reflue della città di 

Napoli trovano recapito in tre comprensori depurativi, due dei quali appartengono al 

primo sottosistema descritto in precedenza, ed il terzo (a servizio del restante 34% 

della popolazione) è costituito dal comprensorio di Napoli Est. 

Questo comprensorio depurativo prevede un unico impianto nel quale confluiscono 

anche le acque reflue dei comuni del versante occidentale del Vesuvio. 

La componente di liquami proveniente dai Comuni vesuviani assomma al 50% ca. 

dell’intero carico inquinante di origine civile, ed il suo trattamento si configura come 

un “servizio” che l’Ente d’Ambito verrà a svolgere per conto dell’adiacente ATO 3. 

L’assetto funzionale del sistema depurativo di Napoli Est, peraltro oggetto di studio 

da parte del Commissariato Straordinario di Governo, comprende: 

? la dismissione dell’attuale polo depurativo di S. Giovanni a Teduccio e la 

parziale demolizione dei manufatti esistenti; parte delle strutture attualmente 

presenti verranno utilizzate per ubicarvi una stazione di sollevamento dei 

liquami della parte litoranea della zona orientale di Napoli, che non possono 

essere recapitati a gravità all’impianto di depurazione di Napoli Est; 

? l’adeguamento delle attuali unità depurative al nuovo ciclo di trattamento 

previsto per il raggiungimento degli standard depurativi; 

                                                 
5 Tale valore non tiene conto della rete fognaria del Comune di Napoli. 
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? il riordino ed il completamento dei collettori comprensoriali a servizio della 

zona orientale di Napoli e recapitanti nell’impianto di depurazione di Napoli 

Est. 

La copertura attuale del servizio per la città di Napoli è pari al 95% (fognatura e 

depurazione). 

 

Il terzo, denominato “Nord Volturno”, è rappresentato dal territorio della Provincia di 

Caserta non rientrante negli schemi comprensoriali del primo sottosistema dinanzi 

descritto (schemi depurativi ex PS3). Il territorio si estende per ca. 2.000 kmq e 

comprende 60 comuni per complessivi ca. 235.000 abitanti residenti.  

Il territorio presenta percentuali limitate di copertura del servizio fognario e 

depurativo (rispettivamente, il 77% ed il 34%) rispetto alla media dell’intero 

comparto fognario-depurativo dell’ATO2, e per tale territorio sono necessari 

interventi strutturali rilevanti e complessi. Anche alla luce di quanto previsto dalla L. 

388/2000 art. 141 comma 4 (Piani stralcio), nell’ambito della redazione del Piano si 

è quindi inteso dedicare uno specifico approfondimento alla individuazione e 

quantificazione delle opere necessarie per portare il grado di copertura del servizio 

depurativo al livello previsto dalla normativa vigente (DL 152/99) e – naturalmente - 

dagli obiettivi del Piano. 

 

Il quarto, denominato “Isole”, è costituito dalle isole di Ischia e Procida, che 

presentano in assoluto il più basso grado di copertura del servizio fognario (49%) e 

depurativo (12%) di tutto l’ATO2; anch’esse sono oggetto di interventi predisposti 

dal Commissariato Straordinario di Governo, riguardanti sia il completamento delle 

reti fognarie e sia la realizzazione del sistema depurativo. 

Per il comparto fognario e depurativo delle due isole l’intervento straordinario del 

Commissariato di Governo prevede la sola realizzazione di opere che – una volta 

realizzate – entreranno nella consistenza infrastrutturale dell’ATO2, il quale dovrà 

prevederne la gestione. 

Per tale motivo il quadro economico degli interventi predisposti dall’Ente d’Ambito 

ha previsto – per dette opere – un importo da destinare alla manutenzione 

straordinaria, calcolato come percentuale del valore a nuovo delle opere. 
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Di seguito si fornisce il quadro riepilogativo dell’assetto fognario e depurativo 

dell’intero territorio dell’ATO 2, nella sua configurazione di assetto finale dinanzi 

descritta.  

 

- Prospetto riepilogativo generale della copertura del servizio fognario e depurativo 

per il territorio dell’ATO2 - 

Copertura attuale del 
servizio 

Interventi di 

completamento Sottosistema 
depurativo 

Abitanti 
residenti 

nell’ATO 2 
all’anno 2020 Fognat Depuraz Comm. Straord. ATO 2 

Sud Volturno 2.229.683(*) 87% 82%(*) copertura 
depurativa 

copertura 
fognaria 

Napoli 674.995(**) 95% 95% 
completamento 
collettori compr. 

copertura 
fognaria e 
depurativa 

Nord Volturno 
232.020 77% 34% / 

copertura 
fognaria e 
depurativa 

Isole  
66.835 49% 12% 

copertura 
fognaria e 
depurativa 

/ 

(*)Il numero è comprensivo della aliquota di Napoli che recapita i propri reflui negli impianti di 

depurazione presenti sul territorio (Napoli Ovest e Napoli Nord). 

(**) il numero è comprensivo dei 338.000 abitanti dei Comuni Vesuviani, tributari 

dell’impianto di depurazione di Napoli Est (stima ATO3 al 2020). 

 

La visualizzazione grafica delle principali infrastrutture esistenti che definiscono 

l’assetto depurativo dell’ATO è riportato nell’Allegato grafico n. 10. 



Tab. 4.5.1.a Costo di ampliamento delle reti fognarie da includere nel Piano degli Investimenti

ampliamen
to 

costo 
(mil €)

ampliamen
to 

costo              
(mil €)

063001 ACERRA 44.965 85 6.329 2,811 3.165 1,406
063002 AFRAGOLA 61.348 100 0 0,000 0 0,000
061001 AILANO 1594 64,6 2.487 1,104 409 0,182
061002 ALIFE 7203 50,7 8.171 3,629 922 0,410
061003 ALVIGNANO 5034 50 6.341 2,817 705 0,313
061004 ARIENZO 5.111 90 712 0,316 712 0,316
063005 ARZANO 40.103 90 2.786 1,238 2.786 1,238
061005 AVERSA 55.856 100 0 0,000 0 0,000
063006 BACOLI 27.916 95 0 0,000 2.192 0,973
061006 BAIA E LATINA 2.266 80 1.531 0,680 510 0,227
063007 BARANO D'ISCHIA 20 0 0,000 0 0,000
061007 BELLONA 5.095 68 4.175 1,854 770 0,342
061008 CAIANELLO 1.760 100 0 0,000 0 0,000
061009 CAIAZZO 6.005 51 9.416 4,182 1.070 0,475
063011 CAIVANO 37.991 92 1.613 0,716 2.688 1,194
061010 CALVI RISORTA 5.851 100 0 0,000 0 0,000
063012 CALVIZZANO 12.455 90 1.284 0,570 1.284 0,570
061011 CAMIGLIANO 1.767 98 0 0,000 141 0,063
061012 CANCELLO ED ARNONE 5.137 90 714 0,317 714 0,317
061013 CAPODRISE 7.348 99 0 0,000 181 0,080
061014 CAPRIATI A VOLTURNO 1.720 70 1.730 0,768 346 0,154
061015 CAPUA 19.412 82 9.994 4,439 3.710 1,648
063016 CARDITO 22.047 100 0 0,000 0 0,000
061016 CARINARO 6.260 90 814 0,362 814 0,362
061017 CARINOLA 8.301 82 4.430 1,968 1.704 0,757
061018 CASAGIOVE 14.241 90 1.403 0,623 1.403 0,623
061019 CASAL DI PRINCIPE 19.340 80 5.322 2,364 1.774 0,788
061020 CASALUCE 9.792 99 0 0,000 219 0,097
063020 CASANDRINO 12.783 90 1.306 0,580 1.306 0,580
061103 CASAPESENNA 6.595 70 4.213 1,871 843 0,374
061021 CASAPULLA 7.779 98 0 0,000 376 0,167
063021 CASAVATORE 21.416 100 0 0,000 0 0,000
061022 CASERTA 74.459 95 0 0,000 4.198 1,865
063023 CASORIA 84.085 100 0 0,000 0 0,000
061023 CASTEL CAMPAGNANO 1.677 70 2.148 0,954 430 0,191
061024 CASTEL DI SASSO 1.247 33 6.868 3,050 556 0,247
061026 CASTEL MORRONE 3.986 78 2.577 1,145 767 0,341
061027 CASTEL VOLTURNO 18.611 71 11.407 5,066 2.417 1,073
061025 CASTELLO DEL MATESE 1.463 100 0 0,000 0 0,000
061102 CELLOLE 7.280 94 188 0,084 1.325 0,588
061028 CERVINO 5.230 60 6.423 2,853 918 0,408
061029 CESA 7.201 80 2.680 1,190 893 0,397
061030 CIORLANO 565 66 1.227 0,545 215 0,095
061031 CONCA DELLA CAMPANIA 1.467 66 3.439 1,527 597 0,265
063030 CRISPANO 12.071 98 0 0,000 629 0,279
061032 CURTI 7.052 100 0 0,000 0 0,000
061033 DRAGONI 2.306 90 472 0,210 472 0,210
061101 FALCIANO DEL MASSICO 3.968 90 602 0,267 602 0,267
061034 FONTEGRECA 912 99 0 0,000 45 0,020
063031 FORIO 80 0 0,000 0 0,000
061035 FORMICOLA 1.460 95 0 0,000 310 0,138
061036 FRANCOLISE 5.020 80 2.110 0,937 703 0,312
063032 FRATTAMAGGIORE 33.499 96 0 0,000 1.979 0,879
063033 FRATTAMINORE 15.084 98 0 0,000 583 0,259
061037 FRIGNANO 8.453 90 993 0,441 993 0,441
061038 GALLO MATESE 855 52 2.279 1,012 267 0,119
061039 GALLUCCIO 2.442 66 3.774 1,676 651 0,289
061040 GIANO VETUSTO 662 99 0 0,000 40 0,018
061041 GIOIA SANNITICA 3.703 32 9.651 4,287 766 0,340

comune
Cod. 
Istat

anno 2005 anno 2020Perc. 
Servizi

o

abitanti 
99
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063034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 93.286 80 53.489 23,757 17.830 7,919
061042 GRAZZANISE 6.982 80 2.979 1,323 993 0,441
061043 GRICIGNANO DI AVERSA 8.952 60 7.222 3,208 1.032 0,458
063036 GRUMO NEVANO 18.980 100 0 0,000 0 0,000
063037 ISCHIA 30 0 0,000 0 0,000
063038 LACCO AMENO 40 0 0,000 0 0,000
061044 LETINO 889 80 670 0,298 223 0,099
061045 LIBERI 1.367 65 2.228 0,989 375 0,167
061046 LUSCIANO 13.507 70 6.775 3,009 1.355 0,602
061047 MACERATA CAMPANIA 10.033 75 4.451 1,977 1.113 0,494
061048 MADDALONI 38.109 70 13.469 5,982 2.694 1,196
063041 MARANO DI NAPOLI 57.716 81 30.887 13,719 11.031 4,900
061049 MARCIANISE 38.178 90 7.297 3,241 7.297 3,241
061050 MARZANO APPIO 3.153 56 6.348 2,819 814 0,361
063045 MELITO DI NAPOLI 34.606 95 0 0,000 2.527 1,122
061051 MIGNANO MONTE LUNGO 3.408 53 6.635 2,947 784 0,348
061052 MONDRAGONE 23.347 90 1.947 0,865 1.947 0,865
063047 MONTE DI PROCIDA 13.705 90 1.368 0,608 1.368 0,608
063048 MUGNANO DI NAPOLI 30.012 90 5.736 2,548 5.736 2,548
061053 ORTA DI ATELLA 12.490 90 1.286 0,571 1.286 0,571
061054 PARETE 9.979 98 0 0,000 443 0,197
061055 PASTORANO 2.502 83 1.064 0,473 443 0,197
061056 PIANA DI MONTE VERNA 2.560 81 1.429 0,635 504 0,224
061057 PIEDIMONTE MATESE 11.250 70 6.002 2,666 1.200 0,533
061058 PIETRAMELARA 4.439 100 0 0,000 0 0,000
061059 PIETRAVAIRANO 3.036 75 2.742 1,218 685 0,304
061060 PIGNATARO MAGGIORE 6.779 94 172 0,076 858 0,381
061061 PONTELATONE 1.887 49 5.714 2,538 624 0,277
061062 PORTICO DI CASERTA 6.492 100 0 0,000 0 0,000
063060 POZZUOLI 82.014 70 40.569 18,019 8.114 3,604
061063 PRATA SANNITA 1.808 70 1.868 0,830 374 0,166
061064 PRATELLA 1.744 29 6.694 2,973 509 0,226
061065 PRESENZANO 1.793 50 3.200 1,421 356 0,158
063061 PROCIDA 75 0 0,000 0 0,000
063062 QUALIANO 25.197 80 6.144 2,729 2.048 0,910
063063 QUARTO 37.886 40 29.516 13,110 2.683 1,192
061066 RAVISCANINA 1.422 50 2.744 1,219 305 0,135
061067 RECALE 7.250 95 0 0,000 897 0,399
061068 RIARDO 2.553 100 0 0,000 0 0,000
061069 ROCCA D'EVANDRO 3.750 37 10.767 4,782 933 0,414
061070 ROCCAMONFINA 3.885 80 2.706 1,202 902 0,401
061071 ROCCAROMANA 984 70 1.698 0,754 340 0,151
061072 ROCCHETTA E CROCE 539 94 34 0,015 211 0,094
061073 RUVIANO 1.973 35 7.840 3,482 649 0,288
061074 SAN CIPRIANO D'AVERSA 12.588 100 0 0,000 0 0,000
061075 SAN FELICE A CANCELLO 17.124 70 11.788 5,236 2.358 1,047
061076 SAN GREGORIO MATESE 1.051 100 0 0,000 0 0,000
061077 SAN MARCELLINO 11.882 90 1.245 0,553 1.245 0,553
061104 SAN MARCO EVANGELISTA 5.880 100 0 0,000 0 0,000
061078 SAN NICOLA LA STRADA 18.731 90 3.580 1,590 3.580 1,590
061079 SAN PIETRO INFINE 1.034 60 1.728 0,768 247 0,110
061080 SAN POTITO SANNITICO 1.912 65 2.226 0,989 371 0,165
061081 SAN PRISCO 9.862 100 0 0,000 0 0,000
061085 SAN TAMMARO 4.561 100 0 0,000 0 0,000
061082 SANTA MARIA A VICO 13.392 90 1.347 0,598 1.347 0,598
061083 SANTA MARIA CAPUA VETERE 30.399 100 0 0,000 0 0,000
061084 SANTA MARIA LA FOSSA 2.695 90 466 0,207 466 0,207
061086 SANT'ANGELO D'ALIFE 2.470 51 5.706 2,535 650 0,289
063073 SANT'ANTIMO 32.946 92 1.468 0,652 2.446 1,086
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061087 SANT'ARPINO 13.472 93 541 0,240 1.353 0,601
063078 SERRARA FONTANA 26 0 0,000 0 0,000
061088 SESSA AURUNCA 23.435 80 13.238 5,880 4.413 1,960
061089 SPARANISE 7.340 95 0 0,000 905 0,402
061090 SUCCIVO 7.005 95 0 0,000 877 0,390
061091 TEANO 13.387 89 3.564 1,583 3.073 1,365
061092 TEVEROLA 9.786 50 9.850 4,375 1.094 0,486
061093 TORA E PICCILLI 1.078 83 718 0,319 292 0,130
061094 TRENTOLA-DUCENTA 13.662 100 0 0,000 0 0,000
061095 VAIRANO PATENORA 6.150 94 137 0,061 1.145 0,509
061096 VALLE AGRICOLA 1.530 80 960 0,427 320 0,142
061097 VALLE DI MADDALONI 2.553 85 899 0,399 449 0,200
061098 VILLA DI BRIANO 5.788 65 4.637 2,060 773 0,343
061099 VILLA LITERNO 10.835 80 3.513 1,560 1.171 0,520
063087 VILLARICCA 30.465 90 2.322 1,032 2.322 1,032
061100 VITULAZIO 5.565 89 1.076 0,478 897 0,398

Totale* 1.738.269 86% 486.309 215,995 164.375 73,007
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4.5.2 Descrizione delle opere a supporto del Piano d’Ambito 

4.5.2.1 Fognature 

L’esame delle criticità e la definizione degli obiettivi di Piano,  le priorità di 

esecuzione degli interventi e le modalità con cui i medesimi sono stati definiti e 

quantificati, hanno individuato due tipologie di intervento: 

- il completamento delle reti fognarie per i nuclei urbanizzati; 

- il riordino e l’ammodernamento delle reti fognarie esistenti.  

La ricognizione ha evidenziato come elementi di criticità una copertura del servizio 

fognario pari mediamente all’88%, con una distribuzione (già evidenziata nel 

prospetto precedente) non uniforme sul territorio. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge (DL 152/99) ed in conformità con gli 

obiettivi del Piano, i nuclei urbanizzati non ancora fognati verranno dotati delle 

idonee infrastrutture fognarie entro i termini di legge. 

Sulla base della copertura attuale del servizio fognario, e dei criteri con i quali è 

stato stimato il fabbisogno di infrastrutture fognarie (c.f.r. Allegato E), si è calcolato il 

dettaglio dei fabbisogni per ciascun Comune. In particolare: 

? per i comuni della Provincia di Napoli e Caserta i fabbisogni di 

completamento sono riportati in tabella 4.5.1.a, e sono complessivamente 

pari a 650 km; 

? le isole e la zona collinare di Napoli restano escluse dal programma degli 

investimenti, in quanto detti interventi sono realizzati a cura del Commissario 

Straordinario di Governo; 

? il completamento della rete fognaria della città di Napoli (con la sola 

esclusione delle zone di cui al punto precedente), è stato oggetto di apposita 

analisi descritta nell’Allegato E, e prevede la realizzazione di 60 km di 

condotta fognaria. 

 

Il prospetto della tabella 4.5.1.a riporta anche, in ottemperanza alle disposizioni del 

DL 152/99, le scadenze temporali degli interventi di infrastrutturazione fognaria. 
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Come si può facilmente riscontrare, gli interventi entro il 2005 rappresentano, con 

oltre 486 km, il 75% del fabbisogno totale. 

Una ulteriore criticità evidenziata dalla ricognizione, e confermata durante la 

redazione del Piano d’Ambito nel corso degli incontri con i soggetti gestori, è 

rappresentata dallo stato precario di funzionalità e conservazione delle reti esistenti, 

per il quale si è reso necessario prevedere risorse adeguate da destinare al riordino 

ed all’ammodernamento delle infrastrutture, comprensive di condotte, impianti di 

sollevamento, e manufatti di derivazione e di sfioro (c.f.r. Allegato E). 

La materiale esecuzione degli interventi sarà preceduta ed accompagnata da una 

attività di diagnostica dello stato di conservazione e funzionalità delle reti fognarie, 

che consentirà di rendere gli interventi più selettivi e più aderenti alle esigenze 

dell’utenza. 

Il riepilogo delle tipologie di intervento, descritte secondo i criteri del par. 4.3 e 

dell’Allegato E, unitamente alla tempistica di esecuzione, è riportato nel prospetto 

seguente: 

 

Tipologie di intervento  Misura Tempistica 

- ampliamenti e completamenti: 

- entro l’anno 2005 

- entro l’anno 2020 

- Comune di Napoli 

 

Km 

Km 

Km 

 

486 

1646 

60 

 

1°-3° anno 

4°-20° anno 

3°-6° anno 

- riordino ed ammodernamento reti 
  fognarie esistenti 

Km 527 2°-20° anno 

- telecontrollo fognatura 
  Comune di Napoli 

n. 
imp. 

 
27 

 
3°-6° anno 

 

 

                                                 
6 Il fabbisogno di fognatura è stato calcolato assumendo, in via cautelativa, di garantire la copertura del 
servizio fino al 99% della popolazione residente. Tale assunzione, più impegnativa rispetto a quanto 
riportato al par. 4.2.2.2, è stata introdotta per tener conto della necessità di estendere il servizio 
fognario e depurativo anche ai numerosi insediamenti produttivi diffusi sul territorio e dotati di 
approvvigionamento idrico autonomo. 
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4.5.2.2 Collettamento e depurazione 

I sottosistemi per i quali il Piano d’Ambito ha previsto interventi strutturali sono quelli 

di “Napoli” e “Nord Volturno”. In particolare: 

 

Napoli 

L’attuale impianto di depurazione di S.Giovanni a Teduccio, per effetto di un 

Accordo di Programma7 stipulato tra il Comune di Napoli ed il Ministero della 

Ricerca Scientifica, verrà dismesso per fare posto a strutture universitarie. 

Il sito di ubicazione dell’impianto di S.Giovanni a Teduccio costituisce il recapito 

fognario naturale, ed oramai già canalizzato, di acque reflue provenienti dalla zona 

litoranea della parte orientale della città di Napoli; in particolare è previsto il 

conferimento di ulteriori acque reflue provenienti dall’impianto di sollevamento di 

Vigliena, che raccoglierà le immissioni del collettore Vigliena e del rione Pazzigno. 

E’ invece prevista la dismissione della canaletta delle acque nere del collettore 

Volla, che attualmente recapita all’impianto di S. Giovanni le acque reflue dei 

Comuni Vesuviani, le quali si dovranno immettere nel collettore Vesuviano per 

confluire all’impianto di Napoli Est. 

Convogliare direttamente all’impianto di Napoli Est le portate della zona litoranea di 

Napoli risulterebbe oneroso (e richiederebbe tempi lunghi); pertanto, confermata la 

dismissione del trattamento depurativo presso l’impianto di S. Giovanni, rimarrà un 

presidio, nel medesimo impianto, costituito da una stazione di sollevamento delle 

acque nere che andranno ad immettersi, attraverso la costruenda stazione di 

sollevamento delle acque reflue provenienti dal “collettore nuovo di Portici”, nel 

collettore Vesuviano tributario dell’impianto di Napoli Est, e di una sezione di 

trattamento preliminare, di disoleatura e grigliatura, per le acque eccedenti la prima 

pioggia.  

La dismissione dell’impianto di S. Giovanni comporterà: 

                                                 
7 In data 18/02/2000 si è stipulato un Protocollo di Intesa tra il Comune di Napoli e l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” avente ad oggetto un programma, elaborato dall’Università, di 
decongestionamento e riarticolazione in Poli al fine di conseguire nuovi spazi, i quali possano essere in 
tempi brevi utilizzabili da parte dell’Ateneo. 

In base all’art.4 del Protocollo, il Comune si impegna ad effettuare una serie di interventi, tra i quali il 
ripristino del litorale in conseguenza della dismissione dell’impianto di depurazione di S. Giovanni. 
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- opere di demolizione delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quelle 

ritenute necessarie per la realizzazione del sollevamento delle acque nere e 

di prima pioggia ed il trattamento delle acque eccedenti prima del loro 

sversamento in mare tramite la condotta sottomarina esistente; 

- opere di allacciamento alla stazione di sollevamento dianzi descritta. 

 

Per quanto concerne l’impianto di Napoli Est attualmente in esercizio, valgono le 

seguenti considerazioni: 

- l’attuale processo depurativo prevede una fase di trattamento chimico-fisico 

dell’effluente proveniente dalla sedimentazione primaria, e lo smaltimento di 

questo in mare (previa disinfezione) mediante condotta sottomarina. 

- questo processo non è più compatibile con i limiti previsti dal DL 152/99, per 

cui vanno predisposti con immediatezza interventi significativi di modifica ed 

adeguamento delle unità di trattamento; 

- il livello qualitativo degli affluenti depurati ritenuto idoneo alla salvaguardia 

della qualità ambientale del corpo idrico ricettore è quello indicato nel 

documento di programmazione predisposto dal Commissario di Governo – 

Presidente della Giunta Regionale della Campania. 

Alla luce di quanto esposto, ed in considerazione degli obiettivi che sono alla base 

della redazione del Piano d’Ambito (qualità dei corpi idrici ricettori e predisposizione 

di risorse per favorire il riutilizzo degli effluenti) si è previsto – in questa fase – che 

gli effluenti depurati dell’impianto di Napoli Est raggiungano gli stessi livelli qualitativi 

previsti per gli altri impianti comprensoriali, che scaricano i propri effluenti  sia nel 

canale dei Regi Lagni, sia direttamente in mare (impianto di Cuma). 

Ciò implica che, in aggiunta alle fasi di trattamento preliminare e primario esistenti, il 

ciclo depurativo debba prevedere: 

- la realizzazione di una unità per il trattamento ossidativo biologico; 

- la realizzazione di nuove unità per l’abbattimento dell’azoto, articolate in 

denitrificazione per l’abbattimento dell’Azoto ossidato, e nitrificazione per 

l’abbattimento dell’Azoto ammoniacale; 

- la realizzazione di una unità di sedimentazione secondaria 
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- la realizzazione di una unità per la filtrazione dell’effluente finale. 

Debbono inoltre essere previsti ulteriori interventi per: 

- la rifunzionalizzazione e l’adeguamento, alla luce delle modifiche radicali del 

ciclo depurativo, di tutta la sezione di trattamento dei fanghi; 

- una nuova unità di disinfezione, in grado di raggiungere gli standard 

qualitativi richiesti. 

Il Piano d’Ambito ha recepito la valutazione tecnico-economica di tali interventi 

effettuata dal Commissario Straordinario di Governo, che ha previsto, per le opere 

descritte in precedenza, un investimento complessivo pari a ca. 51 milioni di Euro. 

L’intervento è previsto nei primi 5 anni della pianificazione. 

L’intervento è stato recepito in via tecnica ed inserito nel piano degli investimenti; la 

realizzazione del medesimo avverrà a cura dell’ATO 2. 

 

Nord Volturno 

Per la definizione dell’assetto depurativo di tale sottosistema è stato redatto uno 

studio riportato nell’Allegato F “Schema depurativo ottimale dell’Alto Casertano” che 

riguarda i Comuni posti in destra Volturno, ed al quale si rimanda per gli opportuni 

approfondimenti. 

Sono state complessivamente valutate 32 ipotesi progettuali ed il confronto tra le 

differenti alternative ha consentito di individuare una configurazione ottimale per 39 

comuni oggetto di analisi. 

L’assetto depurativo del territorio in esame è stato definito tenendo conto dello 

studio redatto dall’Amministrazione Provinciale di Caserta8, finalizzato al recupero 

ambientale dei principali corsi d’acqua esistenti. Si è in particolare fatto riferimento 

a: 

                                                 
8 Tale Studio, unitamente al “Progetto di riordino per la gestione integrata delle reti idrico-potabile e del 
sistema della depurazione delle acque nell’area metropolitana di Napoli” redatto nell’anno 1997 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, già citato al precedente Cap. 3, sono stati 
proficuamente esaminati in sede di stesura del PdA. 
Si rileva che, entrambi gli Studi sopra citati non sono censiti dalla ricognizione (progettualità esistente) 
e non sono mai stati trasmessi e/o segnalati all’Ente d’Ambito dai relativi soggetti proponenti. 



Fig. 4.6.a Investimenti totali per categorie di opere

Risorse idriche
44 M€ (2%) 
[34,1 M€ (2%)] *

Adduttrici
271,7 M€ (13%) 
[88,2 M€ (4%)] *

Reti di distribuzione
586,8 M€ (29%)

Serbatoi
165,4 M€ (8%) 
[9,6 M€ (0%)] *

Impianti di sollevamento 
acquedotti e reti
70,3 M€ (3%) 
[34,1 M€ (2%)] *

Fognatura
737,9 M€ (37%)

Depurazione
168,5 M€ (8%)

[ ] *  Investimenti relativi alle opere stralciate dalla competenza dell' ATO 2  (del. G.R. 6426/2002) 



Fig. 4.6.b Investimenti totali per tipologia

Manutenzione straord.
166,8 M€ (8%) 

Ricerca e riparazione perdite; 
distrettualizzazione
78 M€ (4%) Nuove opere

182,6 M€ (9%)
[29,0 M€ (1%)] *

Riordino e ammod. (sost.)
681,6 M€ (33%)
[88,8 M€ (4%)] *

Manutenzione straordinaria
195,9 M€ (10%) 
[48,2 M€ (2%)] *

Completamento fognature
392,5 M€ (19%) 

Rifunz.e nuovi imp. 
depurazione
111,2 M€ (5%) 

Riordino e ammod. (sost.)
235,9 M€ (12%) 

[ ] *  Investimenti relativi alle opere stralciate dalla competenza dell' ATO 2 (del. G.R. 6426/2002) 



Fig.4.6.e Investimenti totali cumulati
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- livello qualitativo degli effluenti depurati, compatibile con le caratteristiche dei 

corpi idrici superficiali ricettori; 

- metodologia per la definizione del miglior sistema depurativo al servizio del 

territorio; 

- suddivisione del territorio in comprensori depurativi (10). 

(c.f.r. paragrafo 4.2.1 “criticità ambientali” del presente capitolo) 

 

Per i Comuni in oggetto, lo studio di fattibilità di cui al citato Allegato F, ha 

individuato il numero e la tipologia degli impianti di depurazione da realizzare, 

riportati nel prospetto seguente: 

 

Potenzialità A.E. N° impianti A.E.* % Media 

ab/imp 

> 15.000 a.e. 5 204.900 59,7% 40.980 

> 2.000 ÷ < 15.000 25 86.450 25,2% 3.458 

>  300 ÷ < 2.000 62 49.380 14,3% 1.796 

< 300 25 2.640 0,8% 106 

Totale 117 343.370 100%  

*Comprensivi di residenti, fluttuanti, industriali  

 

Gli interventi prevedono: 

- 72 impianti di nuova realizzazione; 

- 45 impianti da adeguare/rifunzionalizzare. 

Va altresì prevista la dismissione di 44 impianti esistenti. 

 

In merito al tipo di trattamento previsto per gli impianti di nuova realizzazione e di 

adeguamento si è scelto di fare riferimento a: 
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- biologico a fanghi attivi, con trattamento dell’azoto (nitrificazione-

denitrificazione), per potenzialità superiori a 300 A.E.; 

- aerazione prolungata per potenzialità inferiore a 300 A.E. 

Tale scelta, vincolante solo in termini di efficienza di trattamento, è stata effettuata 

tenendo conto della larghissima diffusione di questo tipo di impianti nel settore, che 

consente di valutare con elevata affidabilità i relativi costi di costruzione e gestione. 

Come può facilmente riscontrarsi dall’analisi del prospetto, l’85% ca. della domanda 

depurativa viene soddisfatta attraverso i 30 impianti, che servono il 50% dei Comuni 

presenti sul territorio. 

Il restante 15% della domanda viene soddisfatta ricorrendo ad 87 impianti di 

dimensioni molto contenute, che sono prevalentemente a servizio di una o più 

frazioni comunali – talvolta appartenenti a Comuni diversi. Tale “frammentazione” – 

inevitabile, stante la conformazione territoriale dei nuclei abitati e l’orografia del 

territorio, e certamente critica, per le prevedibili difficoltà ed onerosità gestionali - 

diviene sostenibile soltanto in una logica di gestione unitaria del servizio. Per tale 

motivo è stata inserita una voce di costo di investimento relativa, alla realizzazione 

di un sistema di telecontrollo di tutti gli impianti presenti sul territorio. 

Per alcuni degli impianti di depurazione aventi potenzialità > 15.000 A.E., ed in 

particolare in quelli ubicati nei Comuni di Cellole, Mondragone e Francolise, 

ricadenti in comprensori irrigui, si è ritenuto, in analogia con quanto già previsto, dal 

Commissario Straordinario di Governo, per i comprensori depurativi del primo 

sottosistema di prevedere un trattamento terziario degli effluenti, conseguendo in 

tale modo un livello qualitativo degli effluenti più elevato, e creando i presupposti per 

futuri interventi nel campo del riutilizzo degli effluenti. 

 

Complessivamente la attuazione dello schema proposto comporta un onere 

economico per la fase di costruzione stimato (al netto dell’IVA) in 98 M euro, di cui 

47 per i collettori fognari e 51 per gli impianti di depurazione. 
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A tale onere vanno aggiunti: 

1. un ulteriore importo di 1,1 MEuro (riportato nel quadro D della tabella 

allegata 4.6.a) per la realizzazione di interventi di dismissione di impianti 

esistenti (per ca. 300.000 Euro), e per la realizzazione dell’impianto di Valle 

di Maddaloni (per ca. 800.000 Euro); 

2. un importo (pari al 20% dei costi di costruzione) per la realizzazione delle 

unità di trattamento terziario dei tre impianti comprensoriali di Cellole, 

Mondragone e Francolise. 

 

L’assetto depurativo generale del territorio, secondo le previsioni del Piano, è 

riportato nel prospetto della tabella 4.5.2.a. 

 



Tab. 4.5.2.a Assetto depurativo del territorio previsto dal Piano d'Ambito

Sottosistema Comprensorio Comuni serviti Abitanti al 2020 Ciclo di trattamento

Acerra

Acerra, Afragola, Arienzo, q.p. di Caivano, Cardito e
Casoria, Cervino, S.Felice a Cancello, S.Maria a
Vico, Casalnuovo, Pomigliano, fuori ATO: Forchia, 
Arpaia 

284.840

Marcianise

Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta,
Curti, Macerata C., Maddaloni, Marcianise, Portico
di C., Recale, S.Marco Ev., S.Nicola la Strada,
S.Prisco, S.Tammaro, S.Maria Capua V.

286.710

Cuma
Bacoli, Calvizzano, q.p. di Giugliano, Marano, Monte
di Procida, q.p. di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,
Quarto

812.137

Foce Regi Lagni

Aversa, Cancello ed Arnone, Carinaro, Casal di
Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna,
Castel Volt., Cesa, Frignano, q.p. di Giugliano,
Grazzanise, Gricignano d'Av., Grumo N., Lusciano,
Melito, Mugnano, Parete, S.Marcellino, S.Cipriano
d'Av., S.Maria la Fossa, S.Antimo, S.Arpino,
Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano,
Villa Literno, Villaricca

492.287

Napoli Nord

Arzano, q.p. di Cardito e Caivano, Casavatore,
Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore,
q.p. di Napoli, Orta di Atella, Succivo 281.690

subtotale: 2.157.664

Napoli

Napoli Est  q.p. di Napoli +                                                  
Comuni Vesuviani (fuori ATO):    Cercola, 
Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, 
Portici, S.Giorgio a Cremano, S.Sebastiano al V., 
S.Anastasia, Somma Vesuv., Volla

659.233 Biologico f. attivi - 
Trattam Azoto - 

Abbatt Solidi sosp - 
Disinfez UV

Isole

Ischia e Procida Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno,
Serrara F., Procida

66.835 Biologico f. attivi - 
Trattam Azoto - 

Abbatt Solidi sosp - 
Disinfez UV

1. Alife, Piedimonte M., Castello Mat., S.Gregorio 
M., S.Potito Sannitico

25.680

2. Bellona, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, 
Vutulazio

15.360

3.  Cellole,  Sessa Aurunca 56.560

4. Francolise, Sparanise, Teano, Calvi Risorta, 
Carinola

31.680

5. Mondragone, Falciano del Massico 35.200

Sud Volturno*

Biologico f. attivi - 
Trattam Azoto - 

Abbatt Solidi sosp - 
Disinfez UV

Biologico + abbattim 
Azoto

Biologico f. attivi - 
Trattam Azoto - 

Abbatt Solidi sosp - 
Disinfez UV

Impianti 
intercomunali con 

a.e. > 15.000

Nord Volturno

67.540

* Nel sottosistema ricade il Comune di Valle di Maddaloni per il quale è previsto un impianto autonomo con livello di trattamento
analogo a quello adottato per gli impianti dell'Area Nord Volturno

Biologico + abbattim 
Azoto/aerazione 

prolungata

Ailano, Alvignano, Baia e Latina, Caianello, Caiazzo,
Capriati al Volt., Castel Campagnano, Castel di
Sasso, Castel Morrone, Ciorlano, Conca della
Camp., Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo M.,
Galluccio, Gioia Sann., Letino, Liberi, Marzano A.,
Mignano Mont., Piana di Montev., Pietramelara,
Pietravairano, Pignataro Magg, Pontelatone, Prata
Sann., Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo,
Rocca d'Ev., Rocchetta e Cr., Ruviano, S.Pietro
Infine, S.Angelo d'Alife, Tora e Piccilli, Vairano P.

Impianti diffusi a 
servizIo di Comuni 
singoli e frazioni

Tab. 4.5.2.a Pagina 1 di 2
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4.6 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA DEGLI 

INVESTIMENTI 

La quantificazione e l’articolazione cronologica degli interventi per il comparto 

acquedottistico e fognario –depurativo è stata eseguita in base ai criteri di dettaglio 

di cui ai par. 4.4 e 4.5. 

Sulla base dei criteri riportati nell’Allegato E si è pervenuti alla costruzione del 

cronoprogramma degli interventi, articolando – nell’arco dei 20 anni di validità del 

Piano d’Ambito – la spesa da sostenere per la realizzazione dei medesimi. 

Il risultato di quanto esposto è riportato nella tabella 4.6.a allegata, che riepiloga – 

per singola componente del Servizio Idrico Integrato – le seguenti voci: 

- tipologia di intervento; 

- tempistica di attuazione; 

- consistenza dell’intervento, con la relativa unità di misura; 

- costo complessivo dell’intervento; 

e suddivide il costo nell’arco dei 20 anni di validità del Piano. 

Come si può riscontrare, per ogni componente del Servizio Idrico Integrato sono 

state riportate voci specifiche di costo relative alla manutenzione straordinaria delle 

opere significative, le cui modalità di quantificazione economica sono state descritte 

nell’Allegato E. 

Il costo complessivo degli interventi è pari a 2.044 M€, il 56% dei quali attribuito al 

comparto acquedottistico, ed il 44% al comparto fognario-depurativo. 

La già citata delibera di G.R. n. 6426 del 30/12/2002 ha inteso stralciare dalla 

competenza gestionale dell’ATO 2 una serie di opere e risorse appartenenti agli 

acquedotti “Campania Occidentale” e “Campano” ed al “Nodo di Cancello”. 

La gestione di tali opere (la cui consistenza è stata riportata in dettaglio nell’Allegato 

C) e la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e manutenzione 

straordinaria restano temporaneamente nelle competenze della Regione Campania, 

fino a nuova determinazione della Giunta Regionale. 
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La suddivisione dei costi delle opere stralciate e di quelle di competenza dell’ATO 2 

è riportata nel prospetto seguente: 

 

Cod. Intervento   R.C. (*)   ATO2 (*)   TOT 

Cod. a. Risorse idriche  34,1 9,9 44,0 

1 Risorse integrative - nuove captazioni  29,0 3,5 32,5 

2 Risorse esistenti - manutenzione straordinaria  5,0 3,8 8,8 

3 Aree di salvaguardia - inteventi di protezione  0,1 2,6 2,7 

      

 b. Impianti di sollevamento acquedotti e reti  34,1 36,2 70,3 

4-6 Manut straordinaria sollevamento pozzi (1)  11,8 13,6 25,4 

21-23 Manut straordinaria sollevamento acquedotti (1)  22,3 4,5 26,8 

44-46 Manut straordinaria sollevamento reti    (1)   18,1 18,1 

  (1):  opere civili, elettriche, elettromeccaniche     

      

 c. Serbatoi  9,6 155,8 165,4 

18 Serbatoi di compenso - nuove opere   60,7 60,7 

19 Serbatoi di compenso - manut straordinaria   1,2 1,2 

40 Serbatoi di riserva - nuove opere   43,0 43,0 

41 Serbatoi di riserva - manut straordinaria   2,4 2,4 

20 Serbatoi esistenti - rifunzonalizzazione  9,1 10,0 19,1 

42 Serbatoi esistenti - manut straordinaria  0,2 36,6 36,8 

43 Partitori - Manut straordinaria  0,3 1,9 2,2 

      

 d. Condotte adduttrici  88,2 183,5 271,7 

8-12 Riordino ed ammodernamento adduttrici  57,8 139,0 196,8 

13 Manut straordinaria adduttori  8,6 28,5 37,1 

14 Sicurezza grandi adduttori  15,5 15,5 

15 Razionaliizzazione sistemi di disinfezione  6,3 0,9 7,2 

16 Nuovo acquedotto locale di Roccamonfina   10,1 10,1 

17 Telecontrollo - adeguamento e completamento   5,0 5,0 
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Cod. Intervento   R.C. (*)   ATO2 (*)   TOT 

     

 e. Reti di distribuzione  0,0 0,0 586,8 

25-26 Ricerca e riparazione perdite   67,8 

27-28 Sostituzione contatori   72,1 

29 Nuove reti   28,9 

30-36 Riordino e riammodernamento reti   370,8 

37-38 Manut straordinaria reti   37,0 

39 Distrettualizzazione e controllo reti   10,2 

 

I riepiloghi degli interventi “stralciati” e di quelli che restano di competenza dell’ATO 

2 sono riportati rispettivamente nelle tabelle 4.6.b e 4.6.c. 
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4.6.1 Quadro di sintesi degli investimenti e confronto con gli obiettivi di 

Piano 

La prima rappresentazione di sintesi del programma di investimenti porta al quadro 

di spesa, descritto nel prospetto seguente e visualizzato nella fig. 4.6.a: 

 

INVESTIMENTI TOTALI PER CATEGORIA DI OPERE (valori in milioni di Euro) 

1. Acquedotti9 e reti di distribuzione: 

 R.C.(*) ATO 2(**) TOT 

a. Risorse idriche 34,1 9,9 44,0 

b. Impianti di sollevamento pozzi, 
acquedotti e reti 

34,1 36,2 70,3 

c. Serbatoi 9,6 155,8 165,4 

d. Condotte adduttrici 88,2 183,5 271,7 

e. Reti di distribuzione = 586,8 586,8 

Subtotale acquedotti e reti 166,0 972,2 1.138,2 

 

2. Fognature e impianti di depurazione: 

 R.C. (*) ATO 2(**) TOT 

a. depurazione = 168,5 168,5 

b. fognatura e collettamento = 737,9 737,9 

Subtotale fognatura e depurazione = 906,4 906.4 

    

    

TOTALE GENERALE 166,0 1.878,6 2044,6 

(*) Investimenti relativi alle opere stralciate dalla competenza dell’ATO 2 e assegnate alla R.C. con 
delibera G.R. n. 6426 del 31/12/2002 

(**)Investimento relativi alle opere residue di competenza dell’ATO 2 

 

Dall’esame dei dati riportati nel precedente prospetto si evince che il 76% 

dell’investimento del comparto acquedottistico è concentrato sulle condotte 

                                                 
9 Gli investimenti nel settore acquedottistico sono stati disaggregati considerando sia le opere la cui 
realizzazione e gestione rientra nelle competenze del soggetto gestore dell’ATO 2, sia quelle la cui 
realizzazione e gestione ricade nelle competenze della Regione Campania, ed i cui oneri verranno 
ristorati dall’ATO 2 come “cos to di acquisto dell’acqua”. 
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adduttrici e sulle reti di distribuzione, a riprova della necessità di intervenire in 

maniera significativa, al fine di migliorare sia lo stato di conservazione che quello di 

funzionalità ed efficienza delle reti, nell’ottica di una politica di miglioramento del 

servizio all’utenza e del contenimento dei costi di gestione. 

Una ulteriore rappresentazione degli investimenti è quella effettuata per tipologia di 

intervento, anch’essa riportata nel prospetto analitico seguente e nella fig. 4.6.b. 

 

INVESTIMENTI TOTALI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI (valori percentuali 

rispetto al totale investito) 

1. Acquedotti e reti di distribuzione: 

 R.C.(*) ATO 2(**) TOT 

a. Ricerca e riparazione perdite  78,0 78,0 

b. Nuove opere acquedottistiche 29,0 153,6 182,6 

c. Manutenzione straordinaria 48,2 147,7 195,9 

d. Riordino ed ammodernamento 88,8 592,9 681,7 

Subtotale acquedotti e reti ( 56%) 166,0 972,2 1.138,2 

 

2. Fognature e impianti di depurazione: 

 R.C. (*) ATO 2(**) TOT 

a. Impianti di depurazione: nuovi 
impianti e rifunzionalizzazione 
impianti esistenti 

 

= 111,2 111,2 

b. Manutenzione straordinaria = 166,8 166,8 

c. Riordini e riammodernamento = 235,9 235,9 

d. Completamento reti fognarie = 392,5 392,5 

Subtotale fognatura e 

depurazione (44%) 

 

= 906,4 906,4 

    

TOTALE GENERALE 166,0 1.878,6 2.044,6 

(*) Investimenti relativi alle opere stralciate dalla competenza dell’ATO 2 e assegnate alla R.C. con 
delibera G.R. n. 6426 del 31/12/2002 

(**)Investimento relativi alle opere residue di competenza dell’ATO 2 
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4.6.2 Articolazione degli interventi compresi nel Piano degli Investimenti 

I dati delle tabelle 4.6.a, 4.6.b e 4.6.c sono stati elaborati per una loro 

rappresentazione analitica e grafica, di seguito riportata: 

- figura 4.6.c e 4.6.d: cronoprogramma degli investimenti complessivi 

compresi nel Piano d’Ambito, interessanti il comparto acquedottistico e 

fognario-depurativo; 

- figura 4.6.e: andamento cumulato degli investimenti complessivi. 

 

Ai fini di una valutazione di sintesi sulla articolazione degli investimenti nel tempo, si 

riporta il prospetto analitico degli investimenti descritti nel Piano generale di Ambito 

(l’andamento non si discosta qualitativamente da quello relativo agli investimenti al 

netto dello stralcio definito dalla Delibera Regionale). 
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ANDAMENTO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI 

 

anni Valore annuo Val cumulato % cumulata 

1 160,0 160,0 7,8% 

2 214,7 374,7 18,3% 

3 242,2 616,9 30,2% 

4 163,9 780,8 38,2% 

5 170,5 951,3 46,5% 

6 135,8 1.087,1 53,2% 

7 114,8 1.201,9 58,8% 

8 86,3 1.288,2 63,0% 

9 84,2 1.372,4 67,1% 

10 82,2 1.454,6 71,1% 

11 78,7 1.533,3 75,0% 

12 76,6 1.609,9 78,7% 

13 65,0 1.674,9 81,9% 

14 62,9 1.737,8 85,0% 

15 59,7 1.797,5 87,9% 

16 53,5 1.851,0 90,5% 

17 49,5 1.900,5 93,0% 

18 48,8 1.949,3 95,3% 

19 48,0 1.997,3 97,7% 

20 47,3 2.044,6 100,0% 

 

 

Come può riscontrarsi, il 50% degli investimenti totali si concentra nei primi 5-6 anni 

del programma; tra il 12° ed il 13° anno l’investimento raggiunge l’80%, allorché 

saranno di fatto ultimati gli interventi per il “raggiungimento” degli obiettivi di Piano, e 

resteranno da espletare in massima parte solo gli investimenti finalizzati al 

“mantenimento” degli obiettivi medesimi. 

 

 



  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

1 Risorse integrative - nuove captazioni 1 5 l/s 3.250 32,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

2 Risorse esistenti - manutenzione straordinaria 1 20 n. 66 8,844 0,456 0,456 0,456 0,440 0,440 0,440

3 Interventi aree di salvaguardia 1 5 n. 40 2,686 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537

44,030

4 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettriche) 1 20 n. 33 4,366 0,291 0,291 0,291 0,205 0,205 0,205

5 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettromec.) 1 20 n. 33 17,465 1,164 1,164 1,164 0,822 0,822 0,822

6 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere civili) 1 20 n. 33 3,639 0,243 0,243 0,243 0,171 0,171 0,171

25,470

69,499 9,191 9,191 9,191 8,675 8,675 1,638

7 Diagnostica Acquedotti 1 2 0,000

8 Riordino ed ammodernamento addutt.- D < 300 (sostituzione) 3 7 km 484 52,641 5,264 15,792 10,528 10,528

9 Riordino ed ammodernamento addutt.- 300 < D < 600 (sostituzione) 3 12 km 152 36,233 1,812 3,623 7,247 3,365

10 Riordino ed ammodernamento addutt.- D > 600 (sostituzione) 3 12 km 72 66,762 3,338 6,676 13,352 6,199

11 Riordino ed ammodernamento addutt. Gallerie ACO e add. est. (ripristino) 6 14 km 20 10,135 1,126

12 Riordino ed ammodernamento addutt. Galleria AC+G3000 AD147(ripristino) 3 6 km 62 31,009 7,752 7,752 7,752 7,752

13 Manutenzione straordinaria adduttori 3 20 km 1.548 37,099 2,061 2,061 2,061 2,061

14 Sicurezza grandi adduttori 5 7 15,494 5,165 5,165

15 Razionalizzazione sistemi di disinfezione 3 5 7,230 2,410 2,410 2,410

16 Nuovo Acquedotto locale Roccamonfina 2 5 km 75 10,085 2,521 2,521 2,521 2,521

17 Telecontrollo - adeguamento e completamento 3 5 5,000 1,667 1,667 1,667

271,688

18 Nuovi serbatoi - compenso 5 15 mc 101.238 60,743 5,522 5,522

19 Manutenzione straordinaria - nuovi serbatoi compenso 11 20 mc 101.238 1,215

20 Ristrutturazione e manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 563.245 19,075 1,986 1,986 1,739 1,739 1,739 0,659

81,033

21 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 38.761 4,589 0,076 0,076 0,076 0,256 0,256 0,256

22 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 38.761 18,356 0,306 0,306 0,306 1,026 1,026 1,026

23 Manutenzione str.impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 38.761 3,824 0,064 0,064 0,064 0,214 0,214 0,214

26,769

379,490 2,432 4,953 29,010 45,738 61,460 43,873

24 I° Intervento diagnostica 1 3 km 6.535 0,000

Totale serbatoi 

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

A
 -
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e 
id
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ch

e
B

 -
 A

cq
ue

do
tt

o

Totale categoria - A

Totale impianti sollevamento acquedotto

Totale impianti sollevamento pozzi

Totale risorse idriche

Totale adduttrici

Totale categoria - B



  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

25 Ricerca e riparazione perdite (reti <15.000 ab.) 1 4 km 2.713 27,521 6,880 6,880 6,880 6,880

26 Ricerca e riparazione perdite (reti >15.000 ab.) 1 6 km 3.822 40,283 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714

27 Contatori - nuove installazioni 1 3 n. 233.012 17,476 5,825 5,825 5,825

28 Sostituzione contatori 1 20 n. 727.839 54,588 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729

29 Copertura servizio idrico al 95% (nuove tubazioni) 3 6 km 194 28,898 7,224 7,224 7,224 7,224

30 Riordino ed ammoder. reti insuff > 50 anni (sostituzione) 2 15 km 37,695 5,385 4,971 4,557 4,142 3,728

31 Riordino ed ammoder. reti suff > 50 anni (sostituzione) 7 20 km 110,447

32 Riordino ed ammoder. reti insuff  30-50 anni (sostituzione) 2 15 km 45,436 6,491 5,992 5,492 4,993 4,494

33 Riordino ed ammoder. reti suff  30-50 anni (sostituzione) 7 20 km 33,441

34 Riordino ed ammoder. reti insuff <30 anni (sostituzione) 2 15 km 43,222 6,175 5,700 5,225 4,750 4,275

35 Riordino ed ammoder. reti suff <30 anni (sostituzione) 7 20 km 50,154

36 Riordino ed ammoder. reti in acciaio residue (sostituzione) 2 16 km 324 50,321 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355

37 Manutenzione straordinaria (reti < 15.000 ab.) 5 20 km 2.713 11,635 0,727 0,727

38 Manutenzione straordinaria (reti > 15.000 ab.) 7 20 km 3.822 25,444

39 Distrettualizzazione e controllo reti 4 10 ab 2.047.679 10,238 1,463 1,463 1,463

586,800

40 Nuovi serbatoi - riserva 4 7 mc 81.752 42,985 10,746 10,746 10,746

41 Manutenizione str. - nuovi serbatoi ris. (incl. serb. Pianura e S. Sebastiano) 7 20 mc 151.752 2,380

42 Manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 535.330 36,773 3,820 4,770 2,945 2,945 2,945 2,177

43 Manutenzione str. partitori 1 20 n. 187 2,244 0,187 0,187 0,187 0,187 0,094 0,094

84,381

44 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 21.108 3,091 0,110 0,110 0,110 0,162 0,162 0,162

45 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 21.108 12,363 0,439 0,439 0,439 0,650 0,650 0,650

46 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 21.108 2,576 0,091 0,091 0,091 0,135 0,135 0,135

18,030

689,211 26,796 49,151 53,162 58,464 50,829 48,673

Totale reti di distribuzione

Totale serbatoi 

Totale impianti sollevamento reti di distribuzione

Totale categoria - C
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487



  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

47 Diagnostica reti fognarie 1 5 km 2.271 0,000

48 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2005 1 3 km 486 215,995 71,998 71,998 71,998

49 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2020 4 20 km 164 73,008 4,295 4,295 4,295

50 Completamento fognatura comune di Napoli 2 6 km 60 55,705 11,141 11,141 11,141 11,141 11,141

51 Collettori comprensoriali Area Nord Volturno 1 3 km 139 46,976 15,659 15,659 15,659

52 Riordino e ammodernamento fognature (escluso Napoli) 2 20 km 527 235,937 18,627 17,937 17,247 16,557 15,867

53 Manutenzione straordinaria fognature (incluso Napoli) 1 20 km 4.398 93,244 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,879

54 Manutenzione straordinaria fognature - isole 6 20 km 160 2,132 0,142

55 Manutenzione straordinaria collettori Area Nord Volturno 4 20 km 139 1,597 0,094 0,094 0,094

56 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 4.019 2,150 0,143 0,143 0,143 0,101 0,101 0,101

57 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 4.019 8,598 0,573 0,573 0,573 0,405 0,405 0,405

58 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 4.019 1,791 0,119 0,119 0,119 0,084 0,084 0,084

59 Telecontrollo fognatura comune di Napoli 3 6 n. 27 0,810 0,203 0,203 0,203 0,203

737,943

60 Nuovi impianti depurazione Area Nord Volturno 1 3 n. 72 35,939 11,980 11,980 11,980

61 Adeguamento e rifunzionalizzazione impianti dep. Area Nord Volturno 1 3 n. 45 19,287 6,429 6,429 6,429

62 Dismissione impianti dep. esistenti Area Nord Volturno 1 3 n. 44 1,100 0,367 0,367 0,367

63 Impianto di depurazione Napoli Est (intervento straordinario) 1 5 n. 1 51,646 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329

64 Manutenzione straordinaria impianti dep. Area Nord Volturno 4 20 n. 117 19,171 1,128 1,128 1,128

65 Manutenzione staordinaria impianto dep. Napoli Est 6 20 n. 1 32,079 2,139

66 Manutenzione staordinaria impianti dep. Isole 4 20 n. 4 6,021 0,354 0,354 0,354

67 Telecontrollo impianti dep. Area Nord Volturno 4 6 n. 117 3,235 1,618 0,809 0,809

168,478

906,421 121,608 151,376 150,888 51,008 49,509 41,640

2.044,622 160,027 214,671 242,251 163,886 170,474 135,824

Totale fognatura

Totale depurazione

Totale generale A+B+C+D

Totale categoria - D
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  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440

0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205

0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822

0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171

1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638

10,528

3,365 3,365 3,365 3,365 3,365 3,365

6,199 6,199 6,199 6,199 6,199 6,199

1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126

2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061

5,165

5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522

0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121

0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659

0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256

1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026

0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214

36,121 20,428 20,428 20,428 20,550 20,550 10,986 10,986 9,860 4,338 4,338 4,338 4,338 4,338

CRONOPROGRAMMA (anni)



  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729

3,314 2,900 2,485 2,071 1,657 1,243 0,828 0,414 0,000

7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889

3,994 3,495 2,996 2,496 1,997 1,498 0,999 0,499

2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389

3,800 3,325 2,850 2,375 1,900 1,425 0,950 0,475

3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582

3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355

0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727

1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817

1,463 1,463 1,463 1,463

10,746

0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170

1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227

0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094

0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162

0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

48,243 36,109 34,720 33,332 30,481 29,092 27,704 26,315 24,927 24,927 21,572 21,572 21,572 21,572



  Tabella 4.6.a - Piano degli investimenti totali

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295

15,177 14,487 13,797 13,108 12,418 11,728 11,038 10,348 9,658 8,968 8,278 7,589 6,899 6,209

4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094

0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101

0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084

1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128

2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139

0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

28,798 28,108 27,418 26,728 26,038 25,349 24,659 23,969 23,279 22,589 21,899 21,209 20,519 19,830

114,801 86,283 84,205 82,126 78,707 76,629 64,986 62,908 59,704 53,492 49,447 48,757 48,067 47,377



  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
Fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

1 Risorse integrative - nuove captazioni 1 5 l/s 2.900 29,000 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

2 Risorse esistenti - manutenzione straordinaria 1 20 n. 10 5,030 0,254 0,254 0,254 0,251 0,251 0,251

3 Interventi aree di salvaguardia 1 5 n. 1 0,067 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

34,097

4 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettriche) 1 20 n. 5 2,017 0,134 0,134 0,134 0,095 0,095 0,095

5 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettromec.) 1 20 n. 5 8,067 0,538 0,538 0,538 0,380 0,380 0,380

6 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere civili) 1 20 n. 5 1,681 0,112 0,112 0,112 0,079 0,079 0,079

11,765

45,862 6,852 6,852 6,852 6,618 6,618 0,805

7 Diagnostica Acquedotti 1 2 0,000

8 Riordino ed ammodernamento addutt.- D < 300 (sostituzione) 3 7 km 5 0,614 0,061 0,184 0,123 0,123

9 Riordino ed ammodernamento addutt.- 300 < D < 600 (sostituzione) 3 12 km 4 1,453 0,073 0,145 0,291 0,135

10 Riordino ed ammodernamento addutt.- D > 600 (sostituzione) 3 12 km 16 17,737 0,887 1,774 3,547 1,647

11 Riordino ed ammodernamento addutt. Gallerie ACO e add. est.(ripristino) 6 14 km 20 10,135 1,126

12 Riordino ed ammodernamento addutt. Galleria AC+G3000 AD147(ripristino) 3 6 km 56 27,884 6,971 6,971 6,971 6,971

13 Manutenzione straordinaria adduttori 3 20 km 218 8,595 0,478 0,478 0,478 0,478

14 Sicurezza grandi adduttori 5 7 15,494 5,165 5,165

15 Razionalizzazione sistemi di disinfezione 3 5 6,290 2,097 2,097 2,097

16 Nuovo Acquedotto locale Roccamonfina 2 5 0,000

17 Telecontrollo - adeguamento e completamento 3 5 0,000

88,201

18 Nuovi serbatoi - compenso 5 15 mc 0,000

19 Manutenzione straordinaria - nuovi serbatoi compenso 11 20 mc 0,000

20 Ristrutturazione  e manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 292.450 9,121 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,311

9,121

21 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 33.110 3,824 0,064 0,064 0,064 0,214 0,214 0,214

22 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 33.110 15,295 0,255 0,255 0,255 0,855 0,855 0,855

23 Manutenzione str.impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 33.110 3,186 0,053 0,053 0,053 0,178 0,178 0,178

22,305

119,626 1,263 1,263 11,829 13,786 20,808 17,201

24 I° Intervento diagnostica 1 3 0,000

Totale impianti sollevamento acquedotto

Totale categoria - B

Totale categoria - A

Totale adduttrici

Totale serbatoi 

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)
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Totale risorse idriche

Totale impianti sollevamento pozzi
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  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
Fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

25 Ricerca e riparazione perdite (reti <15.000 ab.) 1 4 0,000

26 Ricerca e riparazione perdite (reti >15.000 ab.) 1 6 0,000

27 Contatori - nuove installazioni 1 3 0,000

28 Sostituzione contatori 1 20 0,000

29 Copertura servizio idrico al 95% (nuove tubazioni) 3 6 0,000

30 Riordino ed ammoder. reti insuff > 50 anni (sostituzione) 2 15 0,000

31 Riordino ed ammoder. reti suff > 50 anni (sostituzione) 7 20 0,000

32 Riordino ed ammoder. reti insuff  30-50 anni (sostituzione) 2 15 0,000

33 Riordino ed ammoder. reti suff  30-50 anni (sostituzione) 7 20 0,000

34 Riordino ed ammoder. reti insuff <30 anni (sostituzione) 2 15 0,000

35 Riordino ed ammoder. reti suff <30 anni (sostituzione) 7 20 0,000

36 Riordino ed ammoder. reti in acciaio residue (sostituzione) 2 16 0,000

37 Manutenzione straordinaria (reti < 15.000 ab.) 5 20 0,000

38 Manutenzione straordinaria (reti > 15.000 ab.) 7 20 0,000

39 Distrettualizzazione e controllo reti 4 10 0,000

0,000

40 Nuovi serbatoi - riserva 4 7 0,000

41 Manutenizione str. - nuovi serbatoi riserva 7 20 0,000

42 Manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 1.750 0,148 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

43 Manutenzione str. partitori 1 20 n. 29 0,348 0,029 0,029 0,029 0,029 0,015 0,015

0,496

44 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 0,000

45 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 0,000

46 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 0,000

0,000

0,496 0,036 0,036 0,036 0,036 0,022 0,022

Totale reti di distribuzione

Totale serbatoi 

Totale impianti sollevamento reti di distribuzione

Totale categoria - C
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  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
Fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

47 Diagnostica reti fognarie 1 5 0,000

48 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2005 1 3 0,000

49 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2020 4 20 0,000

50 Completamento fognatura comune di Napoli 2 6 0,000

51 Collettori comprensoriali Area Nord Volturno 1 3 0,000

52 Riordino e ammodernamento fognature (escluso Napoli) 2 20 0,000

53 Manutenzione straordinaria fognature (incluso Napoli) 1 20 0,000

54 Manutenzione straordinaria fognature - isole 6 20 0,000

55 Manutenzione straordinaria collettori Area Nord Volturno 4 20 0,000

56 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 0,000

57 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 0,000

58 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 0,000

59 Telecontrollo fognatura comune di Napoli 3 6 0,000

0,000

60 Nuovi impianti depurazione Area Nord Volturno 1 3 0,000

61 Adeguamento e rifunzionalizzazione impianti dep. Area Nord Volturno 1 3 0,000

62 Dismissione impianti dep. esistenti Area Nord Volturno 1 3 0,000

63 Impianto di depurazione Napoli Est (intervento straordinario) 1 5 0,000

64 Manutenzione straordinaria impianti dep. Area Nord Volturno 4 20 0,000

65 Manutenzione staordinaria impianto dep. Napoli Est 6 20 0,000

66 Manutenzione staordinaria impianti dep. Isole 4 20 0,000

67 Telecontrollo impianti dep. Area Nord Volturno 4 6 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

165,984 8,151 8,151 18,717 20,440 27,448 18,028

Totale depurazione

Totale fognatura

Totale categoria - D
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Totale generale A+B+C+D



  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251

0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095

0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380

0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079

0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805

0,123

0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647

1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126

0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478

5,165

0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311

0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214

0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178

10,230 4,943 4,943 4,943 4,943 4,943 3,161 3,161 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035

CRONOPROGRAMMA (anni)



  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022



  Tabella 4.6.b - Piano degli investimenti stralciati (del. G.R. 6426/02)  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11,057 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 3,988 3,988 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862
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Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6 7

1 Risorse integrative - nuove captazioni 1 5 l/s 350 3,500 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700

2 Risorse esistenti - manutenzione straordinaria 1 20 n. 56 3,814 0,202 0,202 0,202 0,189 0,189 0,189 0,189

3 Interventi aree di salvaguardia 1 5 n. 39 2,618 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524

9,932

4 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettriche) 1 20 n. 28 2,349 0,157 0,157 0,157 0,111 0,111 0,111 0,111

5 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere elettromec.) 1 20 n. 28 9,398 0,627 0,627 0,627 0,442 0,442 0,442 0,442

6 Manutenzione str. impianti sollevamento pozzi (opere civili) 1 20 n. 28 1,958 0,131 0,131 0,131 0,092 0,092 0,092 0,092

13,705

23,637 2,339 2,339 2,339 2,057 2,057 0,834 0,834

7 Diagnostica Acquedotti 1 2 0,000

8 Riordino ed ammodernamento addutt.- D < 300 (sostituzione) 3 7 km 479 52,027 5,203 15,608 10,405 10,405 10,405

9 Riordino ed ammodernamento addutt.- 300 < D < 600 (sostituzione) 3 12 km 148 34,780 1,739 3,478 6,956 3,230 3,230

10 Riordino ed ammodernamento addutt.- D > 600 (sostituzione) 3 12 km 57 49,026 2,451 4,903 9,805 4,552 4,552

11 Riordino ed ammodernamento addutt. Gallerie ACO e add. est.(ripristino) 6 14 km 0,000

12 Riordino ed ammodernamento addutt. Galleria AC+G3000 AD147(ripristino) 3 6 km 6 3,125 0,781 0,781 0,781 0,781

13 Manutenzione straordinaria adduttori 3 20 km 1.330 28,504 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584

14 Sicurezza grandi adduttori 5 7 0,000

15 Razionalizzazione sistemi di disinfezione 3 5 0,940 0,313 0,313 0,313

16 Nuovo Acquedotto locale Roccamonfina 2 5 km 75 10,085 2,521 2,521 2,521 2,521

17 Telecontrollo - adeguamento e completamento 3 5 5,000 1,667 1,667 1,667

183,488

18 Nuovi serbatoi - compenso 5 15 mc 101.238 60,743 5,522 5,522 5,522

19 Manutenzione straordinaria - nuovi serbatoi compenso 11 20 mc 101.238 1,215

20 Ristrutturazione  e manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 270.795 9,954 1,095 1,095 0,848 0,848 0,848 0,348 0,348

71,912

21 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 5.651 0,765 0,013 0,013 0,013 0,043 0,043 0,043 0,043

22 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 5.651 3,061 0,051 0,051 0,051 0,171 0,171 0,171 0,171

23 Manutenzione str.impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 5.651 0,638 0,011 0,011 0,011 0,036 0,036 0,036 0,036

4,465

259,864 1,169 3,690 17,182 31,952 40,652 26,672 25,891

24 I° Intervento diagnostica 1 3 km 6.535 0,000

Totale categoria - A

Totale impianti sollevamento acquedotto

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)
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Totale risorse idriche

Totale adduttrici

Totale serbatoi 

Totale categoria - B

Totale impianti sollevamento pozzi
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Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6 7

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

25 Ricerca e riparazione perdite (reti <15.000 ab.) 1 4 km 2.713 27,521 6,880 6,880 6,880 6,880

26 Ricerca e riparazione perdite (reti >15.000 ab.) 1 6 km 3.822 40,283 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714

27 Contatori - nuove installazioni 1 3 n. 233.012 17,476 5,825 5,825 5,825

28 Sostituzione contatori 1 20 n. 727.839 54,588 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729

29 Copertura servizio idrico al 95% (nuove tubazioni) 3 6 km 194 28,898 7,224 7,224 7,224 7,224

30 Riordino ed ammoder. reti insuff > 50 anni (sostituzione) 2 15 km 37,695 5,385 4,971 4,557 4,142 3,728 3,314

31 Riordino ed ammoder. reti suff > 50 anni (sostituzione) 7 20 km 110,447 7,889

32 Riordino ed ammoder. reti insuff  30-50 anni (sostituzione) 2 15 km 45,436 6,491 5,992 5,492 4,993 4,494 3,994

33 Riordino ed ammoder. reti suff  30-50 anni (sostituzione) 7 20 km 33,441 2,389

34 Riordino ed ammoder. reti insuff <30 anni (sostituzione) 2 15 km 43,222 6,175 5,700 5,225 4,750 4,275 3,800

35 Riordino ed ammoder. reti suff <30 anni (sostituzione) 7 20 km 50,154 3,582

36 Riordino ed ammoder. reti in acciaio residue (sostituzione) 2 16 km 324 50,321 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355

37 Manutenzione straordinaria (reti < 15.000 ab.) 5 20 km 2.713 11,635 0,727 0,727 0,727

38 Manutenzione straordinaria (reti > 15.000 ab.) 7 20 km 3.822 25,444 1,817

39 Distrettualizzazione e controllo reti 4 10 ab 2.047.679 10,238 1,463 1,463 1,463 1,463

586,800

40 Nuovi serbatoi - riserva 4 7 mc 81.752 42,985 10,746 10,746 10,746 10,746

41 Manutenizione str. - nuovi serbatoi riserva 7 20 mc 151.752 2,380 0,170

42 Manutenzione str. serbatoi esistenti 1 20 mc 533.580 36,625 3,813 4,763 2,937 2,937 2,937 2,169 1,219

43 Manutenzione str. partitori 1 20 n. 158 1,896 0,158 0,158 0,158 0,158 0,079 0,079 0,079

83,885

44 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 21.108 3,091 0,110 0,110 0,110 0,162 0,162 0,162 0,162

45 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 21.108 12,363 0,439 0,439 0,439 0,650 0,650 0,650 0,650

46 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 21.108 2,576 0,091 0,091 0,091 0,135 0,135 0,135 0,135

18,030

688,715 26,760 49,115 53,125 58,428 50,807 48,651 48,221

Totale reti di distribuzione

Totale categoria - C

C
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708

487

545

Totale impianti sollevamento reti di distribuzione

Totale serbatoi 



 Tabella 4.6.c - Piano degli investimenti di competenza del soggetto gestore dell'ATO 2

Intervento

Cod. Descrizione Anno 
iniz.

Anno 
fin.

U.M. Q.tà Importo  
(M€)

1 2 3 4 5 6 7

Durata Consistenza
Importi 
parziali  

(M€)

47 Diagnostica reti fognarie 1 5 km 2.271 0,000

48 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2005 1 3 km 486 215,995 71,998 71,998 71,998

49 Completamento reti fognarie adeguamento anno 2020 4 20 km 164 73,008 4,295 4,295 4,295 4,295

50 Completamento fognatura comune di Napoli 2 6 km 60 55,705 11,141 11,141 11,141 11,141 11,141

51 Collettori comprensoriali Area Nord Volturno 1 3 km 139 46,976 15,659 15,659 15,659

52 Riordino e ammodernamento fognature (escluso Napoli) 2 20 km 527 235,937 18,627 17,937 17,247 16,557 15,867 15,177

53 Manutenzione straordinaria fognature (incluso Napoli) 1 20 km 4.398 93,244 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,879 4,879

54 Manutenzione straordinaria fognature - isole 6 20 km 160 2,132 0,142 0,142

55 Manutenzione straordinaria collettori Area Nord Volturno 4 20 km 139 1,597 0,094 0,094 0,094 0,094

56 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettriche) 1 20 kW 4.019 2,150 0,143 0,143 0,143 0,101 0,101 0,101 0,101

57 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere elettromec.) 1 20 kW 4.019 8,598 0,573 0,573 0,573 0,405 0,405 0,405 0,405

58 Manutenzione str. impianti sollevamento (opere civili) 1 20 kW 4.019 1,791 0,119 0,119 0,119 0,084 0,084 0,084 0,084

59 Telecontrollo fognatura comune di Napoli 3 6 n. 27 0,810 0,203 0,203 0,203 0,203

737,943

60 Nuovi impianti depurazione Area Nord Volturno 1 3 n. 72 35,939 11,980 11,980 11,980

61 Adeguamento e rifunzionalizzazione impianti dep. Area Nord Volturno 1 3 n. 45 19,287 6,429 6,429 6,429

62 Dismissione impianti dep. esistenti Area Nord Volturno 1 3 n. 44 1,100 0,367 0,367 0,367

63 Impianto di depurazione Napoli Est (intervento straordinario) 1 5 n. 1 51,646 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329

64 Manutenzione straordinaria impianti dep. Area Nord Volturno 4 20 n. 117 19,171 1,128 1,128 1,128 1,128

65 Manutenzione staordinaria impianto dep. Napoli Est 6 20 n. 1 32,079 2,139 2,139

66 Manutenzione staordinaria impianti dep. Isole 4 20 n. 4 6,021 0,354 0,354 0,354 0,354

67 Telecontrollo impianti dep. Area Nord Volturno 4 6 n. 117 3,235 1,618 0,809 0,809

168,478

906,421 121,608 151,376 150,888 51,008 49,509 41,640 28,798

1.878,638 151,876 206,520 223,534 143,445 143,026 117,796 103,744

D
 -

 F
o

g
n

at
u

ra
 e

 d
ep

u
ra

zi
o

n
e

Totale generale A+B+C+D

Totale categoria - D

Totale depurazione

Totale fognatura
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189

0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111

0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442

0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092

0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834

3,230 3,230 3,230 3,230 3,230

4,552 4,552 4,552 4,552 4,552

1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584

5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522 5,522

0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121

0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348

0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043

0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171

0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

15,485 15,485 15,485 15,607 15,607 7,825 7,825 7,825 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303

CRONOPROGRAMMA (anni)



 Tabella 4.6.c - Piano degli investimenti di competenza del soggetto gestore dell'ATO 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729

2,900 2,485 2,071 1,657 1,243 0,828 0,414 0,000

7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889

3,495 2,996 2,496 1,997 1,498 0,999 0,499 0,000

2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389

3,325 2,850 2,375 1,900 1,425 0,950 0,475 0,000

3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582

3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355

0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727

1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817

1,463 1,463 1,463

0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170

1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219

0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079

0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162

0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

36,087 34,698 33,310 30,459 29,070 27,682 26,293 24,905 24,905 21,550 21,550 21,550 21,550
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOPROGRAMMA (anni)

4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295

14,487 13,797 13,108 12,418 11,728 11,038 10,348 9,658 8,968 8,278 7,589 6,899 6,209

4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094

0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101

0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084

1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128

2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139

0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

28,108 27,418 26,728 26,038 25,349 24,659 23,969 23,279 22,589 21,899 21,209 20,519 19,830

80,514 78,435 76,357 72,937 70,859 60,999 58,920 56,842 50,630 46,585 45,896 45,206 44,516
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4.6.3 Coerenza con obiettivi e priorità 

Sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo 4.6.1, e di quanto risulta dalle 

conclusioni del Capitolo 4.2 (Criticità ed obiettivi di Piano), si è costruito il seguente 

prospetto, illustrante l’incidenza dei costi di investimento complessivo da effettuarsi 

per il raggiungimento degli obiettivi specifici di Piano. 

 

 

Obiettivi di piano: incidenza sui costi di investimento 

(importi in milioni di euro) 

Ripristino e mantenimento qualità dei corpi idrici superficiali 

1.a Aumento copertura del servizio fognario 2005 215,995 10,6% 

4.a Completamenti 128,713 6,3% 

1.b Livello di trattamento depurativo … 229,590 11,2% 

 Subtotale: 574,298 28,1% 

 

 

Continuità di erogazione idrica  

2.a Attivaz fonti idropotabili integrative 32,500 1,6% 

2.b Riduzione perdite da sistemi acquedottistici 322,720 15,8% 

2.c Riordino/ammodernamento adduzione idrica 402,541 19,7% 

 Subtotale: 757,761 37,1% 

 

 

Mantenimento di qualità dell’acqua potabile 

3.a Uniformità dei sistemi di disinfezione … 7,230 0,4% 

3.b Completamento delle opere di salvaguardia … 2,686 0,1% 

3.c Riordino fonti minori di integrazione dell’approv. … 15,238 0,7% 

 Subtotale: 25,154 1,2% 
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Standard adeguati di servizio all’utenza 

4.b Increm copertura del servizio idrico 38,983 1,9% 

4.c Efficientamento del sistema di misura 72,064 3,5% 

4.d Dotazione idrica media giornaliera 37,079 1,8% 

4.e Inefficienza del servizio di distribuzione 124,018 6,1% 

4.f Inefficienza del servizio di fognatura 331,313 16,2% 

4.g Interventi di manutenzione straordinaria 83,951 4,1% 

 Subtotale: 687,408 33,6% 

    

    

 

TOTALE GENERALE    2.044,622 

 

L’incidenza maggiore dell’investimento (37,1%) è rappresentata del complesso di 

azioni finalizzate a garantire la continuità della erogazione idrica all’utenza. 

 

Subito dopo, particolarmente significativa è l’incidenza degli investimenti mirati a 

garantire un adeguato standard del servizio all’utenza (33,6%). Poiché il servizio di 

fognatura risulta essere quello maggiormente carente, per il suo riordino è prevista 

la incidenza più rilevante (il 50% ca. dell’incidenza totale). 

 

Per quanto concerne il ripristino e mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori 

degli scarichi fognari depurati, l’incidenza degli investimenti previsti è pari al  28,1%. 

Il ruolo maggiore è ricoperto dal completamento del sistema fognario (in 

ottemperanza agli obblighi previsti dal DL 152/99). 

 

Per garantire una adeguata qualità all’acqua potabile consegnata all’utenza l’ 

investimento previsto è pari all’1,2%. 

L’incidenza relativamente contenuta degli interventi di ripristino e mantenimento 

della qualità dei corpi idrici rispetto alla totalità degli investimenti trova la sua 

giustificazione nel fatto che nel Piano d’Ambito non sono compresi gli interventi 
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relativi ai sottosistemi “Sud Volturno” e “Isole”, la cui realizzazione ricade nelle 

competenze del Commissario Straordinario di Governo. 
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4.7 L’EVOLUZIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO DI PIANIFICAZIONE 

Le previsioni sono state formulate in base a: 

- scenario attuale fotografato dalla ricognizione nell’anno ’98 (cfr. cap. 3); 

- proiezioni demografiche e andamento del fabbisogno idrico (cfr. cap. 2); 

- obiettivi di piano definiti nel capitolo 4.2.2; 

- piano degli investimenti e relativo cronoprogramma di attuazione definito nei 

capitoli 4.4, 4.5 e 4.6. 

Nei successivi par. 4.7.1 e 4.7.2 si riportano le previsioni di piano per l’intero 

Servizio Idrico Integrato dell’ATO 2 (comprensivo delle opere e risorse stralciate alla 

competenza dell’ATO2 con la delibera di G.R. n. 6426 del 30 dicembre 2002). 

Nel par. 4.7.3 si da conto degli effetti prodotti dalla suddetta delibera di G.R., 

quantificando i volumi di fornitura d’acqua all’ingrosso che dovranno essere garantiti 

al gestore dell’ATO 2 della Regione Campania, nella qualità di gestore provvisorio 

delle risorse stralciate. 

 

4.7.1 Settore acquedottistico 

L’evoluzione del servizio, in funzione degli investimenti pianificati, può essere 

sintetizzata come segue: 

- servizio di captazione ed adduzione. 

Le attività e gli interventi programmati nei primi 5 anni consentiranno di 

elevare l’efficienza del servizio (rapporto tra volume consegnato in 

distribuzione e volume prelevato alle fonti) dall’attuale 86,5% al 92% di 

piano10. 

Sempre nei primi 5 anni saranno reperite ed attivate le risorse idriche 

integrative che garantiranno continuità e qualità del servizio anche durante il 

periodo di massimo consumo (stagione estiva). 

                                                 
10 Per le opere e risorse stralciate con la delibera G.R. n. 6426/2002, l’attuazione degli interventi ed il 
conseguente raggiungimento degli obiettivi spetterà alla Regione Campania, nella qualità di gestore 
provvisorio. 
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Gli investimenti programmati nei successivi 15 anni consentiranno di 

consolidare il risultato raggiunto, migliorare la qualità generale del servizio 

(razionalizzazione adduttrici secondarie, nuovi serbatoi di compenso, etc.), 

ammodernare gli impianti. 

 

- Servizio di distribuzione. 

Le attività e gli interventi previsti nei primi 5-6 anni consentiranno di elevare 

l’efficienza del servizio (rapporto tra volume venduto all’utenza e volume 

immesso in distribuzione) dall’attuale 61% al 76% di piano; tale valore sarà 

sostanzialmente mantenuto nei successivi 15 anni con interventi di 

ammodernamento e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il grado di copertura del servizio passerà dall’attuale 95% al 97,5% entro i 

primi 6 anni del piano. 

 

- Vendita all’utenza. 

L’incremento di vendita sarà funzione di diversi fattori che, combinati tra loro, 

porteranno ad una crescita del 17% nei primi 6 anni, che raggiungerà il 27% 

al 15° anno, per rimanere sostanzialmente costante nei 5 anni successivi. 

I motivi della crescita possono sintetizzarsi come segue: 

a. efficientamento nei primi 4 ÷ 6 anni delle gestioni esistenti mediante: 

razionalizzazione dei ruoli di utenza; messa a ruolo delle utenze 

sommerse; installazione di nuovi contatori; razionalizzazione delle 

procedure di lettura e contabilizzazione; 

b. aumento del grado di copertura del servizio; 

c. raggiungimento, al 15° anno, dell’obiettivo finale di vendita, pari al 

70% delle dotazioni pro capite alle fonti fissate dal piano per le 

diverse classi di Comuni (cfr. cap. 2)11. L’obiettivo sarà raggiunto 

                                                 
11 Al riguardo occorre evidenziare che, nell’ambito delle diverse classi, alcuni comuni sono già oggi 
prossimi all’obiettivo di vendita, e taluni lo superano anche. In quest’ultimo caso, le previsioni di vendita 
hanno confermato il valore attuale senza ridurlo all’obiettivo di piano. Tale scelta si è tradotta in un 
aumento del fabbisogno totale alle fonti idriche, dal 15° al 20° anno, risulterà lievemente superiore a 
quello stimato nel bilancio del cap. 2: 532 ÷ 530 Mmc/a rispetto a 526 ÷ 524 Mmc/a. 
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tramite gli interventi di cui al precedente punto a), e grazie al 

miglioramento della qualità complessiva del servizio che oggi limita in 

parte i consumi delle utenze. Al riguardo occorre evidenziare che, 

nell’ambito delle diverse classi, già oggi alcuni comuni sono prossimi 

all’obiettivo di vendita, e taluni lo superano anche. In quest’ultimo 

caso nelle previsioni di vendita si è ritenuto di confermare il valore 

attuale senza ridurlo all’obiettivo di piano; 

d. riduzione della fornitura idropotabile alle utenze industriali degli 

Agglomerati, grazie alla nuova ingente disponibilità di acqua di 

secondo livello, rappresentata dagli scarichi dei depuratori trattati fino 

al livello terziario, ovvero grazie alla razionalizzazione dei cicli 

produttivi aziendali. La riduzione è prevista a partire dal 5° anno e 

fino al 10° anno, dopo il quale il valore si manterrà sostanzialmente 

costante e varierà solamente in ragione del numero di addetti. 

La riduzione è stata quantificata in termini di dotazione media per 

addetto, che passerà dal valore attuale stimato in 1 mc/add./g a 0,5 

mc/add./g. 

 

- Volumi ceduti fuori ATO. 

Ai fini di bilancio idrico (cfr. cap. 2), il piano ha previsto che le portate da 

cedere ai confinanti ATO n. 1 e n. 3 , cresceranno complessivamente fino a 

3,0 mc/s, partendo dal valore attuale di 1,86 mc/s. il raggiungimento 

dell’obiettivo è previsto al 5° anno in concomitanza con la piena disponibilità 

delle risorse integrative pianificate. 

 

Nel grafico di fig. 4.7.1 si riporta una rappresentazione schematica dello scenario 

evolutivo (al netto delle cessioni fuori ATO), ponendo a confronto la situazione 

attuale (ricognizione ’98) con le previsioni per il 15° anno. 

Nel grafico 4.7.2 si riporta l’andamento negli anni dei volumi: venduti all’utenza; 

ceduti fuori ATO; non contabilizzati. 
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Nella tabella 4.7.a si riportano, per i 20 anni di piano, i seguenti dati: popolazione 

residente; volume totale prelevato alle fonti; volume ceduto fuori ATO; volume 

immesso nella rete di distribuzione; volume venduto all’utenza (civile ed industriale). 
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Tab. 4.7.a – Evoluzione del servizio di acquedotto 

 

Abitanti Prelievo 
alle 
fonti 

Vendita(1) 
all’ingrosso agli 
ATO n.1 e n.3 

Immesso(1) 
nelle reti 
ATO 2 

Venduto(2) 
utenze finali 

ATO 2 

Anno 

N. Mmc/a Mmc/a Mmc/a Mmc/a 

Ricognizione 98 2.807.667 519,42 58,53 389,73 238,67 

1 2.753.931 515,95 65,75 383,64 244,47 

2 2.757.867 512,47 72,96 377,56 251,75 

3 2.762.116 509,00 80,18 371,48 259,13 

4 2.766.612 505,52 87,39 365,40 266,51 

5 2.771.208 502,05 94,61 367,27 273,92 

6 2.775.804 502,26 94,61 367,49 278,05 

7 2.780.017 506,99 94,61 372,22 282,16 

8 2.783.440 508,18 94,61 373,41 284,13 

9 2.786.100 510,68 94,61 375,91 286,03 

10 2.787.986 513,10 94,61 378,33 287,87 

11 2.789.067 515,42 94,61 380,64 289,63 

12 2.789.299 517,63 94,61 382,86 291,31 

13 2.788.768 522,53 94,61 387,76 295,04 

14 2.787.543 527,34 94,61 392,56 298,70 

15 2.785.696 532,06 94,61 397,29 302,29 

16 2.783.314 531,73 94,61 396,96 302,04 

17 2.780.438 531,33 94,61 396,56 301,74 

18 2.777.163 530,87 94,61 396,10 301,39 

19 2.773.493 530,36 94,61 395,59 301,00 

20 2.769.475 529,80 94,61 395,03 300,58 

 
(1) Al netto delle perdite del servizio acquedotto 

   (obiettivo di piano al 5° anno: efficienza del servizio = 92%) 
(2) Al netto delle perdite (fisiche e apparenti) dei servizi di acquedotto + distribuzione 

   (obiettivo di piano al 5° anno: efficienze complessive dei servizi = 70%) 

 





Fig.4.7.2-Evoluzione del servizio acquedetto nel periodo di pianificazione 
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4.7.2 Settore fognario depurativo 

L’evoluzione del servizio è sostanzialmente condizionata dal rispetto delle scadenze 

temporali imposte dal DL 152/99 e s.m.i. 

Il grado di copertura attuale dei servizi di fognatura e depurazione è rispettivamente 

pari a 88% e 81%. 

L’obiettivo di Piano è la copertura pressoché totale del servizio fognario-depurativo, 

assunta convenzionalmente pari al 99% degli abitanti serviti da reti acquedottistiche. 

L’obiettivo intermedio al 3° anno di pianificazione (anno 2005) è il rispetto delle 

prescrizioni dettate dal DL 152/99 ed il raggiungimento di una copertura del servizio 

fognario, per ciascun comune, non inferiore al 95% della popolazione residente. 

Nella tabella 4.7.b si riporta l’andamento degli scarichi fognari depurati durante i 20 

anni di pianificazione. 

La tabella fornisce separatamente gli scarichi provenienti da fonte acquedottistica e 

gli scarichi industriali provenienti da fonti aziendali autonome di 

approvvigionamento. Questi ultimi sono stati valutati a partire dal fabbisogno totale 

stimato per le attività industriali manifatturiere (2 mc/add/g), decurtato dell’aliquota 

fornita dal servizio acquedotto. 

Tale aliquota, in linea con quanto prima indicato, è considerata variabile nel tempo 

e, dal 5° anno al 10° anno, ridurrà dal valore attuale di 1 mc/add/g al valore obiettivo 

di 0,5 mc/add/g. 

Nella tabella sono infine indicati gli scarichi esterni importati dal confinante ATO 3, 

che verranno trattati negli impianti di depurazione comprensoriali (PS3) di Acerra e 

Napoli Est. 

Il valore di tali scarichi è stato considerato costante nel tempo e pari alle previsioni 

della pianificazione/progettazione vigente. 
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Tab. 4.7.b- Evoluzione del servizio fognario depurativo 

 

Volumi depurati 
Totale da 

fonte 
acquedotto 

Totale da 
fonte 

industriali 

totali 
Scarichi 
da fuori 

ATO 

Scarichi 
totali 

Anno 

Mmc/a Mmc/a Mmc/a Mmc/a Mmc/a 

Ricognizione 98  221,58 24,24 245,82 28,85 274,67 

1  232,15 25,61 257,76 28,85 286,61 

2  242,73 26,98 269,71 28,85 298,56 

3  253,30 28,35 281,65 28,85 310,50 

4  263,88 29,72 293,60 28,85 322,45 

5  271,38 31,09 302,47 28,85 331,32 

6  275,62 33,21 308,83 28,85 337,68 

7  279,85 35,32 315,18 28,85 344,03 

8  281,96 37,44 319,40 28,85 348,25 

9  284,01 39,56 323,57 28,85 352,42 

10  286,00 41,68 327,68 28,85 356,53 

11  287,94 41,68 329,62 28,85 358,47 

12  289,80 41,68 331,48 28,85 360,33 

13  293,70 41,68 335,38 28,85 364,23 

14  297,54 41,68 339,21 28,85 368,06 

15  301,31 41,68 342,99 28,85 371,84 

16  301,26 41,68 342,93 28,85 371,78 

17  301,15 41,68 342,82 28,85 371,67 

18  301,00 41,68 342,67 28,85 371,52 

19  300,80 41,68 342,48 28,85 371,33 

20  300,58 41,68 342,25 28,85 371,10 
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4.7.3 Fornitura acqua all’ingrosso 

Lo stralcio delle risorse disposto con la delibera G.R. n. 6426/2002 comporta la 

necessità di formulare specifiche ipotesi di lavoro finalizzate a: 

- Valutare, in funzione dei fabbisogni di Piano, l’evoluzione nel tempo dello 

sfruttamento delle risorse stralciate dalla competenza gestionale dell’ATO 2; 

- definire obiettivi parziali di efficienza per l’intero servizio di captazione e 

adduzione, da applicarsi rispettivamente alla captazione e adduzione 

primaria (di competenza regionale) ed alla adduzione secondaria (di 

competenza dell’ATO 2). 

Nella tabella 4.7.c si riporta, per il periodo di pianificazione, l’ipotesi di sfruttamento 

delle risorse12 e l’andamento del volume totale sollevato dai pozzi e dagli impianti di 

rilancio intermedi presenti nel sistema13. 

Nella tabella 4.7.d è indicato il volume annuo di acqua all’ingrosso che dovrà essere 

garantito ai punti di consegna dell’ATO214 e la previsione di vendita per gli ATO 1 e 

3. 

I volumi venduti all’ATO 2 sono stati valutati in base alle ipotesi di sfruttamento 

formulate; in particolare, per ogni anno, il volume venduto è calcolato sottraendo al 

prelievo totale alle fonti le seguenti aliquote: 

- volume venduto agli ATO 1 e 3 (c.f.r. tab. 4.7.a); 

- perdite del servizio acquedotto relative al volume venduto agli ATO 1 e 3 

(obiettivo di piano al 5° anno: 8% del volume alle fonti); 

- perdite del servizio di captazione e adduzione primaria relative al volume 

venduto all’ATO 2 ai punti di consegna (50%15 dell’obiettivo di piano al 5° 

anno = 8% x 0,5 = 4% del volume alle fonti). 

                                                 
12 Le ipotesi di sfruttamento delle risorse tengono conto della evoluzione dei fabbisogni prevista per gli 
ATO 1 e 3 fino al 5° anno di pianificazione. 
13 Il volume annuo sollevato è stato utilizzato per stimarne la relativa incidenza energetica 
sui costi operativi di cui ai successivi capp. 5 e 6.  
14 A tal fine, l’ATO 2 di concerto con la Regione Campania (gestore provvisorio delle opere e 
risorse stralciate) dovrà stabilire, per ogni punto di consegna, le condizioni di fornitura ivi 
compresi i valori minimi e massimi della portata, nel rispetto dei volumi totali sopra citati. 
15 Il rimanente 50% è stato attribuito al servizio di adduzione secondaria di competenza dell’ATO 2. 
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E’ opportuno precisare che le ipotesi formulate hanno rilevanza limitata alle finalità 

della stima; pertanto competerà alla Regione Campania definire, in sede gestionale, 

le reali modalità di sfruttamento delle singole risorse, nel rispetto dei volumi di 

fornitura all’ingrosso indicati per l’ATO 2 nella tabella 4.7.d. 

 




